
Un sistem de aprovzionare este declarat neconform pentru un parametru atunci când se inregistrează cel puţin 2 analize neconforme pentru acel parametru,

excepţie făcând  parametrii microbiologici (E. Coli, Enterococi şi Bacterii coliforme) pentru care şi o singură analiză neconformă va determina declararea sistemului 

ca neconform.

Judetul Sistemul de aprovizionare             Populatie Vol apa m3/zi Parametrii pentru care sistemul Derogare

(localitatea) CAT1 CAT2 CAT3 Rezidenta Aprovizionata a fost declarat neconform (enumerare)Parametru 

Alba Abrud+Gura Cornei+Soharu+Ciuruleasa+MătișeștiDA 6437 3747 333.63

Avram Iancu+Boldești+Helerești+VidrișoaraDA 1473 112 43.37

Baia de Arieș DA 3836 2097 162.52

Blandiana+Acmariu DA 900 890 41.42

Copand DA 155 155 9.53

Gârda de Sus+Izvoarele DA 1571 10 8.86

Gârda de Sus+Ghețari+Gârda Seacă+Mununa+Dealul Frumos+Hănănești+OcoaleDA 1687 386 25.58

Lopadea+Beta+Odverem Ciuguzel+Băgău+Lopadea Nouă+Asinip+Rădești+Meșcrec+Leorinț+Pețelca+Găbud+Hopărta+Vama Seacă+Spâlnaca+Silivaș+Turdaș+Mirăslău+Decea+Lopadea VecheDA 7036 3967 422.92

Săliște+Săliștea Deal+Tărtăria DA 2310 2132 166.48

Sășciori+Sebeșel+Răchita+Dumbrava+RăhăuDA 6428 3992 246.76

Stâna de Mureș+Găbud DA 445 445 35.49

Șugag+Dobra+Mărtinie DA 2909 2003 119.41

Vințu de Jos+Mereteu+Vurpăr+Câmpul Globii+Valea Vințului+Pârâul lui Mihai+Pianu de Jos+Pianu de SusDA 9029 4742 565.35

Stremț+Geoagiu de Sus+Geomal+Galda de Jos+Oiejdea+MeteșDA 6788 3830 391.71

Ighiu+Ighel+Bucerdea Vinoasă+Cricău+Craiva+TibruDA 8979 3552 334.96

Zlatna+Meteș+Presaca Ampoiului+Poiana Ampoiului+Văleni+Pârâul Gruiului+Podul lui Paul+Suseni+Pătrângeni+Valea Mică+Galați+FeneșDA 7881 4271 534.66

Albac DA 2025 390 30

Horea DA 2005 320+cișmele stradale 52

Mogos DA 774 320+cișmele stradale 23 E. Coli, Enterococi, B. Coliforme NU*

Poșaga Lunca Arieșul DA 970 cișmele stradale 9

Poșaga de Jos DA 970 cișmele stradale 18

Ocoliș DA 553 120+cișmele stradale 18

Ocoliș Runc DA 553 22+cișmele stradale 11

Bucium DA 1440 438 49

Valea Lupșii DA 3210 737 59

Lunca Mureșului DA 2531 1600 80 Nitrati NU*

NOTA: ÎN AMBELE SITUAȚII NECONFORMITĂȚILE AU FOST REZOLVATE. ÎN PRIMUL CAZ A FOST SUSPENDATĂ ASF PÂNĂ LA REPARAREA SISTEMULUI DE CLORINARE, IAR IN AL DOILEA CAZ A FOST ÎMBUNĂTĂȚITĂ STAȚIA DE DENITRIFICARE.



Anul Judeţul NUMELE ZAP

Enumerati treptele 
de tratare ale uzinei 
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#### ALBA Alba Iulia Cetate

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

40 LDISP Alba 168

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

208
0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

40 LDISP Alba 168

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

208
0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Dezinfecție(clorinare)
Stibiu 1 LCRSPCJ   0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Înmagazinare
Arsen 0 0 - -

Benzene 0 0 - -

Benz(a)piren 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 - -

Bromati 0 0 - -

Cadmiu 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 - -

Cianuri totale 0 0 - -

1,2-dicloretan 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 - -

Plumb 0 0 - -

Mercur 0 0 - -

Nichel 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

6 LDISP Alba 44

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

50
0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

8 LDISP Alba 26

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

34
0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

4 LDISP Alba 44

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

48
0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 3 0 3 0 0 0 0 100 T 0.00

Pesticide – Total 0 0 0 - -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 - -

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 - -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 - -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 - -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 - -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 - -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 - -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 - -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 - -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 - -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 - -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 - -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 - -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 - -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 - -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă 0 - -

Aluminiu

0 44

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

44
0 0 0 0 100 W 0.00

Amoniu

0 108

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

108
0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

12
0 0 0 0 100 T 0.00

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 116

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

116
0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie 0 - -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 44

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

44
0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 108

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

108
0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 108

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

108
0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

10 LDISP Alba 114

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

124
0 2 2 677 98.4 276 02/T/Alba Iulia cartier Tolstoi T 1.60

Mangan

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

12
0 0 0 0 100 T 0.00

Oxidabilitate

0 44

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

44
0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 - -

Bacterii Coliforme

28 LDISP Alba 168

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

196
0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 - -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 - -

Culoare

0 168

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

168
0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 168

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

168
0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 - -

Număr de colonii la 22 grd.C 

18 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

70
0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

18 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

70
0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 - -

Turbiditate 0 168

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

168
0 1 1 0 99.4 5.68 02/T/Alba Iulia cartier Tolstoi T 0.60

Activitatea Alfa Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0
1

0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Beta Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0
1

0 0 0 0 100 T 0.00

Radon 0 0 0 - -

Zinc 0 0 0 - -

Duritate totală 2 LDISP Alba 44

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

46
0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 - -

Epiclorhidrina 0 0 0 - -

Clorura de vinil 0 0 0 - -

Sulfat 0 12

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

12
0 0 0 0 100 0.00

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 0 - -

Alba Iulia Centru

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

32 LDISP Alba 194

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

226
0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

32 LDISP Alba 194

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

226
0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Dezinfecție(clorinare)
Stibiu 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 0.00

Înmagazinare
Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 1 LCRSPCJ 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 1 LCRSPCJ 0 0 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

5 LDISP Alba 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

45
0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

5 LDISP Alba 26

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

31
0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

3 LDISP Alba 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

43
0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 5 LDISP Alba 0 5 0 0 0 0 100 W 0.00

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSPCJ 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

40
0 0 0 0 100 W 0.00

Amoniu

0 104

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

104
0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 12

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

12
0 0 0 0 100 T 0.00

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 104

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

104
0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

40
0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 104

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

104
0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 104

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

104
0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

10 LDISP Alba 104

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

114
0 1 1 193 99.1 28012/T/Alba Iulia sediu sucursală SC APA CTTA SAT 0.90

Mangan

0 12

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

12
0 0 0 0 100 T 0.00

Oxidabilitate

0 40

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

40
0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

24 LDISP Alba 194

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

218
0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 194

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

194
0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 194

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

194
0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

16 LDISP Alba 90

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

106
0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

16 LDISP Alba 90

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

106
0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 194

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

194
0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 1
Laboratorul de Igiena 
Radiatiilor-DSP Sibiu 0

1
0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Beta Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0
1

0 0 0 0 100 T 0.00

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 2 LDISP Alba 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

42
0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 12

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 

12
0 0 0 0 100 T 0

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Sîntimbru

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

6 LDISP Alba 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

82
0 0 0 0 100

W,N,L,T
0

Filtrare rapidă Enterococci

6 LDISP Alba 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 

82
0 0 0 0 100

W,N,L,T
0

Dezinfecție(clorinare)
Stibiu 0 0 0 0

Înmagazinare
Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 0 0 0 0

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 0 0 0 0

Crom total 0 0 0 0

Cupru 0 0 0 0

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 0 0 0 0

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 0 0 0 0

Nitrati

1 LDISP Alba 43

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 44 0 0 0 0 100

T
0

Nitriti la iesire din statia de tratare 0 0 0 0 - 0 100

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 51

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100
T

0

Nitrati/nitr iti formula 0 0 0 -

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 0 0 0 0

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 0 0 0 0

Trihalometani – Total 0 0 0 0

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 43

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 43 0 0 0 100
W,L

0

Amoniu

0 76

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 76 0 0 0 100
T

0

Cloruri

0 12

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 100
T

0

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 76 0 3 3 0 96 0.62 01/T/Secășel

T
4

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 43

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 43 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 76 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 76

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 76 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

2 LDISP Alba 76

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 78 0 2 2 55 97.4 257 02/T/Sîntimbru T 2.60

Mangan

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 0.00

Oxidabilitate

0 51

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 51 0 0 0 0 100 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

6 LDISP Alba 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 82 0 0 0 0 100 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 76

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 76 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 76 0 0 0 0 100 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

6 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 6 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

6 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 6 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 76

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 76 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 0 -

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 1 LDISP Alba 43

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 44 0 0 0 0 100 T 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 T 0.00

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Teiuș

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

6 LDISP Alba 80

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 86 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

6 LDISP Alba 80

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 86 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Dezinfecție(clorinare)
Stibiu 0 0 0 0

Înmagazinare
Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 0 0 0 -

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 0 0 0 -

Crom total 0 0 0 -

Cupru 0 0 0 -

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 0 0 0 -

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 0 0 0 -

Nitrati

1 LDISP Alba 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 13 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 13 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 0 0 0 -

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 0 0 0 -

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 0 0 0 -

Trihalometani – Total 0 0 0 -

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 T 0.00

Amoniu

0 24

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 24 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 T 0.00

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 28

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 28 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 24

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 24 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 24

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 24 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

2 LDISP Alba 24

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 26 1 19 20 4685 23 464.99 03/T/Liceul Teiuș T 77.00

Mangan

0 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 0 -

Oxidabilitate

0 12

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

6 LDISP Alba 80

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 86 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 80

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 80 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 80

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 80 0 0 0 0 100 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

6 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

6 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -



Turbiditate 0 80

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 80 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 -

Radon 0 0 -

Zinc 0 0 -

Duritate totală 1 LDISP Alba 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 100 T 0.00

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Aiud

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

20 LDISP Alba 122

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 142 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

20 LDISP Alba 122

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 142 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00
Înmagazinare

Arsen 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

2 LDISP Alba 44

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 46 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

0 6

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 6 0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

4 LDISP Alba 44

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 48 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 2 0 2 0 0 0 0 100 T 0.00

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 29

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 29 0 0 0 0 100 T 0.00

Amoniu

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 0 0

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 58 0 1 1 0 98.3 0.66 09/T/Aiud T 1.70

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 29

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 29 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 58

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

4 LDISP Alba 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 62 0 2 2 580 96.8 380 09/T/Păgida T 3.20

Mangan 0 0 0 -

Oxidabilitate

0 29

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 29 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

20 LDISP Alba 122

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 142 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 122

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 122 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 122

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 122 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

12 LDISP Alba 64

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 76 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

12 LDISP Alba 64

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 76 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 122

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 122 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Beta Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 3 LDISP Alba 29

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 32 0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 0 0 -

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Blaj

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

20 LDISP Alba 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 147 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

20 LDISP Alba 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 147 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00
Înmagazinare

Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

1 LDISP Alba 51

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

0 24

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 24 0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 51

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 0 0 0 - 0 100

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 51

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 51 0 0 0 0 100 T 0.00

Amoniu

0 75

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 75 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 0

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 0 0

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 75

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 75 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 51

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 51 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 75

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 75 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 75

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 75 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

20 LDISP Alba 75

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 95 11 53 64 18293 32.6 453.98 03/T/Primărie Blaj T 67.40

Mangan 0 0 0 -

Oxidabilitate

0 51

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 51 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 - T

Bacterii Coliforme

20 LDISP Alba 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 147 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 127

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 127 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 127

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 127 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

20 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 72 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

20 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 72 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 - T

Turbiditate 0 127

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 127 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 0 -

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 1 LDISP Alba 51

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 0 0 -

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Cetatea de Baltă

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

6 LDISP Alba 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 64 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

6 LDISP Alba 58

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 64 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 0 0 0 -
Înmagazinare

Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 0 0 0 -

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 0 0 0 -

Crom total 0 0 0 -

Cupru 0 0 0 -

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 0 0 0 -

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 0 0 0 -

Nitrati

0 34

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 34 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare 0 0 0 0 - 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 58

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 59 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 0 0 0 -

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 0 0 0 -

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 0 0 0 -

Trihalometani – Total 0 0 0 -

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 34

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 34 0 0 0 0 100 0.00

Amoniu

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 0.00

Cloruri 0 0 0 -

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 58

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 34

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 34 0 0 0 0 100 0.00

Conductivitate

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 0.00

pH

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 0.00

Fier

2 LDISP Alba 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 60 1 47 48 8836 20 462 07/T/Sînmiclăuși T 80.00

Mangan 0 0 0 -

Oxidabilitate

0 34

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 34 0 0 0 0 100 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

6 LDISP Alba 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 64 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 - T

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

3 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 3 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

3 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 3 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 - T

Turbiditate 0 58

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 0 -

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 1 LDISP Alba 34

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 35 0 0 0 0 100 T 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 0 0 -

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Valea Lungă

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

3 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 55 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

3 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 55 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 0 0 0 -
Înmagazinare

Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 0 0 0 -

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 0 0 0 -

Crom total 0 0 0 -

Cupru 0 0 0 -

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 0 0 0 -

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 0 0 0 -

Nitrati

0 28

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 28 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare 0 0 0 -

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 53 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 0 0 0 -

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 0 0 0 -

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 0 0 0 -

Trihalometani – Total 0 0 0 -

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 28

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 28 0 0 0 0 100 T 0.00

Amoniu

0 52

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri 0 0 0 - T

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 28

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 28 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 52

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

1 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 53 1 38 39 4211 26.4 409 07/T/Tău T 73.60

Mangan 0 0 0 -

Oxidabilitate

0 28

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 28 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

3 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 55 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 58

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

3 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 3 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

3 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 3 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 58

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 0 -

Radon 0 0 0 -



Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 1 LDISP Alba 28

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 29 0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 0 0 -

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Ocna Mureș

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

15 LDISP Alba 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 142 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

15 LDISP Alba 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 142 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Dezinfecție(clorinare)
Stibiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Înmagazinare
Arsen 0 0 0

Benzene 0 0 0

Benz(a)piren 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

1 LDISP Alba 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 41 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

0 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 12 0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 41 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 0 0 0 - 0 100

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 0

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 40 0 0 0 0 100 T 0.00

Amoniu

0 74

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 74 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 0 0

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 75

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 75 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 40 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 74

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 74 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 74

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 74 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

15 LDISP Alba 74

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 89 6 61 67 11858 24.7 638.02 04/T/Uioara Șc. Generală T 75.30

Mangan 0 0 0 -

Oxidabilitate

0 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 40 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

15 LDISP Alba 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 142 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 127 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 127 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

15 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 67 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

15 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 67 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 127

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 127 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 0 -

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 3 LDISP Alba 40

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 43 0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 0 0 -

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Sebeș

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

20 LDISP Alba 104

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 124 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

20 LDISP Alba 104

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 124 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00
Înmagazinare

Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

2 LDISP Alba 26

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 28 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare 0 0 0 0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

4 LDISP Alba 26

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 2 0 2 0 0 0 0 100 T 0.00

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 26

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 26 0 0 0 0 100 T 0.00

Amoniu

0 52

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 0 0

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 26

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 26 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 52 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

4 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 56 0 2 2 780 96.4 251 11/T T 3.60

Mangan 0 0 0 -

Oxidabilitate

0 26

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 26 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

20 LDISP Alba 104

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 124 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 104

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 104 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 104

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 104 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

10 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 62 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

10 LDISP Alba 52

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 62 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 104

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 104 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 0 -

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 0 26

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 26 0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 0 0 -

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Gîrbova

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

6 LDISP Alba 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 36 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

6 LDISP Alba 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 36 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 0 0 0 -
Înmagazinare

Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 0 0 0 -

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 0 0 0 -

Crom total 0 0 0 -

Cupru 0 0 0 -

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 0 0 0 -

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 0 0 0 -

Nitrati

1 LDISP Alba 20

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 21 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare 0 0 0 -

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 20

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 21 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 0 0 0 -

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 0 0 0 -

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 0 0 0 -

Trihalometani – Total 0 0 0 -

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 20

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 20 0 0 0 0 100 T 0.00

Amoniu

0 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri 0 0 0 -

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 20

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 20 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 30

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

2 LDISP Alba 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 32 0 0 0 0 100 T 0.00

Mangan 0 0 0 -

Oxidabilitate

0 20

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 20 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

6 LDISP Alba 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 36 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 30

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

2 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 2 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

2 LDISP Alba 0

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 2 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 30

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 0 0 0 -

Activitatea Beta Globală 0 0 0 -

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 1 LDISP Alba 20

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 21 0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 0 0 -

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Cugir

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

25 LDISP Alba 130

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 155 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

25 LDISP Alba 130

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 155 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00
Înmagazinare

Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

4 LDISP Alba 27

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 31 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

3 LDISP Alba 16

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 19 0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

4 LDISP Alba 27

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 31 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 2 0 2 0 0 0 0 100 T 0.00

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 27

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 27 0 0 0 0 100 W,L 0.00

Amoniu

0 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 4

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 4 0 0 0 0 100 T 0.00

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 54

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 54 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 30

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 30 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

4 30

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 34 0 0 0 0 100 T 0.00

Mangan 0 4 4 0 0 0 0 100 T 0.00

Oxidabilitate

0 27

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 27 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

20 LDISP Alba 130

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 150 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 130

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 130 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 130

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 130 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

20 LDISP Alba 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 96 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

20 LDISP Alba 76

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 96 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 130

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 130 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Beta Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 2 LDISP Alba 27

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 29 0 0 0 0 100 W,N 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -



Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 4

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 4 0 0 0 0 100 T 0.00

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -

Cîmpeni

Decantare-Coagulare Escherichia coli (E.coli)

10 LDISP Alba 48

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Filtrare rapidă Enterococci

10 LDISP Alba 48

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 58 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00
Dezinfecție(clorinare)

Stibiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00
Înmagazinare

Arsen 0 0 0 -

Benzene 0 0 0 -

Benz(a)piren 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Bor 0 0 0 -

Bromati 0 0 0 -

Cadmiu 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Crom total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cupru 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Cianuri libere 0 0 0 -

Cianuri totale 0 0 0 -

1,2-dicloretan 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Fluoruri 0 0 0 -

Plumb 0 0 0 -

Mercur 0 0 0 -

Nichel 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati

3 LDISP Alba 31

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 34 0 0 0 0 100 W,N,L,T 0.00

Nitriti la iesire din statia de tratare

2 LDISP Alba 4

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 6 0 0 0 0 100 W 0.00

Nitriti in reteaua de distributie

1 LDISP Alba 3

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 4 0 0 0 0 100 T 0.00

Nitrati/nitr iti formula 2 0 2 0 0 0 0 100 T 0.00

Pesticide – Total 0 0 0 -

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Seleniu 0 0 0 -

Tetracloretena si Tricloretena 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Trihalometani – Total 1 LCRSP CJ  0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Desethylatrazine 0 0 0 -

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 -

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 -

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 -

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 -

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 -

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 -

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 -

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 -

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 -

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 -

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 -

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 -

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 -

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în sursa de apă0 0 0 -

Aluminiu

0 31

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 31 0 0 0 0 100 W 0.00

Amoniu

0 36

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 36 0 0 0 0 100 T 0.00

Cloruri

0 4

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 4 0 0 0 0 100 T 0.00

Clor rezidual liber la capăt de reţea

0 36

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 36 0 0 0 0 100 T 0.00

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de dezinfecţie0 0 0 -

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii)

0 31

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 31 0 0 0 0 100 T 0.00

Conductivitate

0 36

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 36 0 0 0 0 100 T 0.00

pH

0 36

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 36 0 0 0 0 100 T 0.00

Fier

2 LDISP Alba 36

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 38 0 0 0 0 100 T 0.00

Mangan 0 4 4 0 0 0 0 100 T 0.00

Oxidabilitate

0 31

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 31 0 0 0 0 100 T 0.00

Sodiu 0 0 0 -

Bacterii Coliforme

6 LDISP Alba 48

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 54 0 0 0 0 100 T 0.00

Tritiu 0 0 0 -

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 -

Culoare

0 48

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 48 0 0 0 0 100 T 0.00

Miros

0 48

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 48 0 0 0 0 100 T 0.00

Gust 0 0 0 -

Număr de colonii la 22 grd.C 

6 LDISP Alba 12

Laboratorul central de 
analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 18 0 0 0 0 100 T 0.00

Număr de colonii la 37grd.C 

6 LDISP Alba 12

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 18 0 0 0 0 100 T 0.00

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 -

Turbiditate 0 48

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 
CTTA SA ALBA 48 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Alfa Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Activitatea Beta Globală 1
Laboratorul de Igiena 

Radiatiilor-DSP Sibiu 0 1 0 0 0 0 100 T 0.00

Radon 0 0 0 -

Zinc 0 0 0 -

Duritate totală 1 LDISP Alba 31

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 32 0 0 0 0 100 W,T 0.00

Acrilamida 0 0 0 -

Epiclorhidrina 0 0 0 -

Clorura de vinil 0 0 0 -

Sulfat 0 2

Laboratorul central de 

analize ape -SC APA 

CTTA SA ALBA 2 0 0 0 0 100 T 0.00

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 -


