
                       RAPORT JUDEȚEAN AL CALITĂȚII APEI POTABILE ANUL 2021 

DSP ALBA 

I Zone Mari de Aprovizionare 

Nr. Total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM): 13 

Nr. Consumatori județ 221776 ,  (60%) din populația total județ 369331 

Volum total de apă distribuit mc/an 10398398 

ZAP 1 : ALBA IULIA CETATE 

 

Localități incluse: Alba Iulia Cetate, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Micești, Pîclișa, Recea, Șard, Tăuți. 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 5859,61mc 

Populația aprovizionata este de 39251 ( 87%)  din populația totală a acestei ZAPM (45430) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru  

Escherichia coli (E.coli) 139 

Enterococci 139 

Nitrati 
 

61 

Nitriti la iesire din statia de tratare 
 

52 

Nitriti in reteaua de distributie 61 

Aluminiu 61 

Amoniu 130 

Cloruri 12 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 139 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

61 

Conductivitate 130 

pH 130 

Fier 130 

Mangan 12 

Oxidabilitate 61 

Bacterii Coliforme 139 



Culoare 139 

Miros 139 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 139 

Duritate totală 61 

Sulfat 12 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizare apă: 

-19.02.21, Alba Iulia Cetate, 565 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 12 ore , cauza avarie 

locală 

-03.03.21, Alba Iulia Cetate, Oarda de Sus, 155 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 7ore, 

cauza lucrari electrice  

-05.04.21, Alba Iulia Cetate, 75 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 4 ore, cauza lucrări 

efectuate de către un consumator 

-12.04.21, Alba Iulia Cetate, 18000 locuitori afectați ,întrerupere furnizare apă cca 40 ore, cauza lucrări 

de înlocuire a unei vane defecte aferentă aducțiunii de apă DN1200(FIR II) 

-16.04.21,  Alba Iulia Cetate, 65 locuitori afectați ,întrerupere furnizare apă cca 4 ore, cauza lucrări 

efectuate de către un consumator 

-08.07.2021, zona Alba Iulia Cetate,785 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 10 ore, cauza 

avarie locala 

-28.07.21, zona Alba Iulia, 465 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă  5 ore , cauza cuplare retea 

noua cu apa strada Gemina 

- 09.09.21,  zona Alba Iulia, 750 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă 6 ore, cauza avarie locală 

cart. Cetate 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 



Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

ZAP 2 : ALBA IULIA CENTRU 

Localități incluse: Alba Iulia Centru, Ampoi, Bărăbanț, Partoș. 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 3585,86 mc 

Populația aprovizionată 24938 , ( 86%) din populația totală a acestei ZAPM (29223) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 103 
Enterococci 103 
Nitrati 
 

38 

Nitriti la iesire din statia de tratare 
 

52 

Nitriti in reteaua de distributie 38 

Aluminiu 38 

Amoniu 103 

Cloruri 12 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 103 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

38 

Conductivitate 103 

pH 103 

Fier 103 

Mangan 12 

Oxidabilitate 38 

Bacterii Coliforme 103 

Culoare 103 

Miros 103 

Număr de colonii la 22 grd.C 104 

Număr de colonii la 37grd.C 104 

Turbiditate 103 

Duritate totală 38 



Sulfat 12 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-07.09.21, zona Alba Iulia Centru, nr.consumatorilor afectați 1200, întrerupere furnizare apă cca 10 ore, 

cauza avarie locala 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii: DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 3: CIUGUD-SÂNTIMBRU 

Localități incluse: Ciugud, Drîmbar, Limba, Hăpria, Șeușa, Teleac, Totoi, Berghin, Ghirbom,Henig, Straja, 

Ohaba, Secasel, Colibi, Sîntimbru, Coșlariu, Dumitra, Galtiu. 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 919,22 mc 

Populația aprovizionată 8193 , (95%) din populația totală a acestei ZAPM (8631) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 78 
Enterococci 78 
Nitrati 
 

42 



Nitriti in reteaua de distributie 49 

Aluminiu 42 

Amoniu 76 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 78 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

42 

Conductivitate 76 

pH 76 

Fier 76 

Oxidabilitate 49 

Bacterii Coliforme 78 

Culoare 78 

Miros 78 

Număr de colonii la 22 grd.C 48 

Număr de colonii la 37grd.C 48 

Turbiditate 78 

Duritate totală 42 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-13.03.21, Ciugud, nr.consumatorilor afectați 1300, întrerupere furnizare apă 5 ore, cauza avarie locala  

-12.04.21, zona Ciugud, nr.consumatorilor afectați 1300, întrerupere furnizare apă cca 40 ore, cauza 

lucrări de înlocuire a unei vane defecte aferentă aducțiunii de apă DN1200(FIR II) 

-17.04.21, Sîntimbru, nr.consumatorilor afectați 1800, întrerupere furnizată aproximativ 3 ore, cauza 

avarie locala 

-25.06.21, Berghin, Straja, Henig, Ghirbom, Ohaba, nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere 

furnizată aproximativ  8 ore, cauza recuperarea rezervei de apa din rezervoare  

-09.07.21, Ciugud, Berghin, Ohaba, Sîntimbru, nr.consumatorilor afectați 8193, întrerupere furnizată 

aproximativ  40 ore, cauza avarii provocate de constructorul lucrărilor la autostradă Sebes-Turda  

-17.07.21, zona Ciugud, nr.consumatorilor afectați 8193, întrerupere furnizată aproximativ  12 ore, 

cauza în vederea recuperării rezervei de apă din rezervoare  

-31.08.21, Ciugud, Berghin, Ohaba, Sîntimbru, nr.consumatorilor afectați 8193, întrerupere furnizată cca  

4 ore, cauza avarie FIR II  

-20.10.21, Sîntimbru, nr.consumatorilor afectați 2100,  întrerupere furnizată cca  20 ore, cauza avarie 

locala 



-12.11.21, Teleac, Drâmbar, nr.consumatorilor afectați 900,  întrerupere furnizată cca 4 ore,cauza avarie 

locala 

-15.12.21, Ciugud, Limba, Sîntimbru, nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere furnizată cca 5 ore, 

cauza avarie locala 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii: DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 4 : TEIUȘ 

Localități incluse: Teiuș, Beldiu 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 704,2 mc 

 

Populația aprovizionată 6131, (86%) din populația totală a acestei ZAPM (7138) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 25 
Enterococci 25 
Nitrati 
 

12 

Nitriti la iesire din statia de tratare 12 



Nitriti in reteaua de distributie 12 

Aluminiu 12 

Amoniu 25 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 25 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

12 

Conductivitate 25 

pH 25 

Fier 25 

Oxidabilitate 12 

Bacterii Coliforme 25 

Culoare 25 

Miros 25 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 25 

Duritate totală 12 

 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 13 

Întreruperi furnizate apă:  

- 08.07.21,  Teius, nr.consumatorilor afectaț 6131, întrerupere furnizare apă cca.40 ore, cauza avarii 

provocate de constructorul lucrărilor la autostrada Sebeș-Turda 

-04.09.21,  Teiuș, nr.consumatorilor afectaț 560, întrerupere furnizare apă cca 12ore, cauza avarie locala 

-11.10.21,  Beldiu, nr.consumatorilor afectaț 350, întrerupere furnizare apă cca  5 ore, cauza relocare 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 



Listarea localității neconforme/paramertu: Teius 10- parametru Fe,   Beldiu 3- parametru Fe   

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-

PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 5 : AIUD 

Localități incluse: Aiud, Aiudul de Sus, Gîrbova de Jos, Țifra, Sîncrai, Ciumbrud, Gîmbaș, Păgida. 

SURSĂ DE APĂ: Sursa Măgina+Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 2795,81 mc 

Populația aprovizionată 18457, (74%) din populația totală a acestei  ZAPM (24923) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 56 
Enterococci 56 
Nitrati 
 

28 

Nitriti la iesire din statia de tratare 12 

Nitriti in reteaua de distributie 28 

Aluminiu 28 

Amoniu 56 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 56 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

28 

Conductivitate 56 

pH 56 

Fier 56 

Oxidabilitate 28 

Bacterii Coliforme 56 

Culoare 56 

Miros 56 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 56 

Duritate totală 28 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 5 



Întreruperi furnizate apă:  

-18.01.2021, Aiud, nr.consumatorilor afectați 350, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-03.02.21,  Aiud, nr.consumatorilor afectați 240, întrerupere furnizare apă   cca 5 ore, cauza avarie locala 

-23.02.21,  Aiud, nr.consumatorilor afectați 15000, întrerupere furnizare apă cca 5 ore, cauza avarie 

pompare 

-30.03.21,  Ciumbrud, Sîncrai, nr.consumatorilor afectați1800,  întrerupere furnizare apă cca 8 ore, cauza 

lucrari de relocare a conductei de apă de pe podul peste Mureș 

-08.04.21,  Aiud, nr.consumatorilor afectați  240, întrerupere furnizare apă  cca 6 ore , cauza avarie 

locala 

-18.08.21,  Aiud, nr.consumatorilor afectați360, întrerupere furnizare apă  cca 5 ore , cauza avarie locala 

-25.10.21,  Aiud, nr.consumatorilor afectați450, întrerupere furnizare apă  cca  4 ore , cauza avarie locala 

-11.11.21,  Aiud, nr.consumatorilor afectați 280, întrerupere furnizare apă  cca   5 ore , cauza avarie 

locala 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Aiud -5 parametru Fe 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-

PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 6 : BLAJ 

Localități incluse: Blaj, Mînărade, Petrisat, Spătac, Tiur, Izvoarele, Veza, Mihalț, Cistei, Obreja, Bucerdea 

Grînoasă, Crăciunelu de Jos, Coșlariu Nou. 



SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 3128,33 mc 

Populația aprovizionată 27606 , ( 99%) din populația totală a acestei ZAPM (27991) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 74 
Enterococci 74 
Nitrati 
 

50 

Nitriti la iesire din statia de tratare 24 

Nitriti in reteaua de distributie 50 

Aluminiu 50 

Amoniu 74 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 74 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

50 

Conductivitate 74 

pH 74 

Fier 74 

Oxidabilitate 50 

Bacterii Coliforme 74 

Culoare 74 

Miros 74 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 74 

Duritate totală 50 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 44 

Întreruperi furnizate apă:  

- 09.03.21,  Blaj, nr.consumatorilor afectați 12000, întrerupere furnizare apă cca 5 ore, cauza avarie 

locala 

-15.03.21, zona Blaj, Mihalt, Cistei, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grânoasă, nr.consumatorilor afectați 

15000, întrerupere furnizare apă cca 8 ore, cauza mentenanță 

-12.04.21, zona Blaj, , nr.consumatorilor afectați 27606, întrerupere furnizare apă cca 40 ore, cauza 

lucrări de înlocuire a unei vane defecte aferentă aducțiunii de apă DN1200(FIR II)  



-18.05.21-19.05.21, zona Blaj,  nr.consumatorilor afectați 27606,  întrerupere furnizare apă cca 40ore, 

cauza cuplare retea nouă 

-26.05.21, zona Blaj,  nr.consumatorilor afectați 360, întrerupere furnizare apă cca 3 ore, cauza 

intervenții la reteaua de apă 

-09.07.21, com.Bucerdea Grânoasă, com. Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați 1800, întrerupere 

furnizare apă cca 40 ore, cauza avarii provocate de constructorul lucrărilor la autostradă Sebes-Turda 

-13.07.21-19.07.21, Blaj, nr.consumatorilor afectați 12000, întrerupere furnizare apă 3ore-4ore, cauza 

livrare program în urma avariei din 09.07.21 

-24.08.21, com. Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați 1800,  întrerupere 

furnizare apă 7ore, cauza avarie locala 

-30.09.21, com. Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați 1800,  întrerupere 

furnizare apă  4 ore, cauza avarie locala 

-11.10.21, com. Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați 1800, întrerupere 

furnizare apă  6 ore, cauza relocare  

-10.11.21, Blaj, nr.consumatorilor afectați 450,  întrerupere furnizare apă cca  4 ore, cauza avarie locala 

-11.11.21, Mihalt, Obreja, nr.consumatorilor afectați 2500, întrerupere furnizare apă cca  5 ore, cauza 

avarie locala 

-07.12.21, Blaj (cartierul Petrisat si Fabricii), nr.consumatorilor afectați 3600,  întrerupere furnizare apă 

cca  4 ore, cauza avarie locala 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Blaj -44 parametru Fe 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-

PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 



ZAP 7 : SÎNCEL-CETATEA DE BALTĂ 

Localități incluse: Sîncel, Iclod, Pănade, Șona, Biia, Lunca Tîrnavei, Sînmiclăuș, Sînbenedict, 

Medveș, Jidvei, Feisa, Căpîlna de Jos, Bălcaciu, Veseuș, Cetatea de Baltă, Sîntămărie, 

Tătărlaua. 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 1097,05 mc 

Populația aprovizionată 12423, (82%) din populația totală a acestei ZAPM (15244) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 65 
Enterococci 65 
Nitrati 
 

37 

Nitriti in reteaua de distributie 37 

Aluminiu 37 

Amoniu 65 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 65 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

37 

Conductivitate 65 

pH 65 

Fier 65 

Oxidabilitate 37 

Bacterii Coliforme 65 

Culoare 65 

Miros 65 

Număr de colonii la 22 grd.C 36 

Număr de colonii la 37grd.C 36 

Turbiditate 65 

Duritate totală 37 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 50 

Întreruperi furnizate apă: 

-10.07.21, Sâncel, Sona, Jidvei, Cetatea de Baltă, Sânbenedict, Medves, nr.consumatorilor afectați 

12423, întrerupere furnizare apă cca  5 ore, cauza în urma avariei din 09.07.21 



-13.07.21-19.07.21, Sâncel, Sona, Jidvei, Cetatea de Baltă, nr.consumatorilor afectați 12423, întrerupere 

furnizare apă cca 3ore-4ore, cauza în urma avariei din 09.07.21 

-11.10.21,  Sâncel, Sona, nr.consumatorilor afectați 4500, întrerupere furnizare apă cca  4 ore, cauza 

relocare  

-20.10.21,  Sâncel, Sona, nr.consumatorilor afectați 4500, întrerupere furnizare apă cca  20 ore, cauza 

avarie locala 

 

 Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: parametru Fe 8 -Sîncel, parametru 18 -Șona, parametru Fe 

12- Jidvei, parametru 12-Cetatea de Baltă 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-

PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 8 : VALEA LUNGĂ 

Localități incluse: Roșia de Secaș, Tău, Ungureni,  Cenade, Cergău Mare, Cergău Mic, Lupu, 

Valea Lungă, Glogoveț, Lodroman, Lunca, Tăuni. 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribiut/zi 436,98 mc 

Populația aprovizionată 6175 , (61%) din populația totală a acestei ZAPM (10254) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru  

Escherichia coli (E.coli) 52 
Enterococci 52 



Nitrati 
 

28 

Nitriti in reteaua de distributie 28 

Aluminiu 28 

Amoniu 50 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 52 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

28 

Conductivitate 50 

pH 50 

Fier 50 

Oxidabilitate 28 

Bacterii Coliforme 52 

Culoare 52 

Miros 52 

Număr de colonii la 22 grd.C 18 

Număr de colonii la 37grd.C 18 

Turbiditate 52 

Duritate totală 28 

 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 35 

Întreruperi furnizate apă: 

-10.07.21,  Cergău, Roșia de Secaș,Valea Lungă, nr.consumatorilor afectați 6175, întrerupere furnizare 

apă 40, cauza în urma avariei din 09.07.21 

-12.07.21-19.07.21, Valea Lungă, Cergău, Roșia de Secaș, nr.consumatorilor afectați 6175,  întrerupere 

furnizare apă 8 ore, cauza sistare, umplere rezervoare în urma avariei din 09.07.21 

-17.08.21-20.08.21, Valea Lungă, Cergău, Roșia de Secaș, nr.consumatorilor afectați 6175,  întrerupere 

furnizare apă 8 ore, cauza efectelor de secetă- umplere rezervoare  

-13.09.21-17.09.21, Valea Lungă, Cergău, Roșia de Secaș, nr.consumatorilor afectați 6175,  întrerupere 

furnizare apă 8 ore, cauza  umplere rezervoare  

-11.10.21, com. Valea Lungă, nr.consumatorilor afectați 3400, întrerupere furnizare apă  6 ore, cauza 

relocare 

-20.10.21, com. Valea Lungă, nr.consumatorilor afectați 3400, întrerupere furnizare apă  cca 20 ore,  

cauza avarie locala 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 



Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Valea Lunga parametru Fe-17, Cergău parametru Fe-10, 

Roșia de Secaș parametru Fe-8 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-

PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 9 : OCNA MUREȘ 

Localități incluse: Ocna Mureș, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Cisteiu de Mureș, Micoșlaca, Războieni 

Cetate, Noșlac, Căptălan, Unirea, Inoc, Dumbrava,  Fărău. 

 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 1747,47 mc 

Populația aprovizionată 15972, (73%) din populația totală a acestei ZAPM (21881) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 76 
Enterococci 76 
Nitrati 
 

39 

Nitriti la iesire din statia de tratare 12 

Nitriti in reteaua de distributie 39 

Aluminiu 39 

Amoniu 76 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 76 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

39 

Conductivitate 76 



pH 76 

Fier 76 

Oxidabilitate 39 

Bacterii Coliforme 76 

Culoare 76 

Miros 76 

Număr de colonii la 22 grd.C 76 

Număr de colonii la 37grd.C 76 

Turbiditate 76 

Duritate totală 39 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 63, Culoare 3 

Întreruperi furnizate apă: 

-25.01.21 Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 15972, întrerupere furnizare apă 8 ore, cauza 

mentenenta 

-29.01.21 Ocna Mures,  nr.consumatorilor afectați1500, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie 

locala 

-09.02.21 Ocna Mures,  nr.consumatorilor afectați 15972, întrerupere furnizare apă 24 ore, cauza 

mentenanta 

-04.03.21 Noslac, nr.consumatorilor afectați 800, întrerupere furnizare apă 8 ore, cauza mentenanta 

-12.04.21 Ocna Mures,  nr.consumatorilor afectați 15972,  întrerupere furnizare apă 40 ore, cauza lucrări 

de înlocuire a unei vane defecte aferentă aducțiunii de apă DN1200(FIR II)   

-08.07.21 Noslac Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 15972, întrerupere furnizare apă cca 40 ore, 

avarii provocate de constructorul lucrarilor la autostrada Sebes-Turda 

-09.07.21 Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 15972, întrerupere furnizare apă cca 40 ore, avarii 

provocate de constructorul lucrarilor la autostrada Sebes-Turda 

-10.07.21 Ocna Mures, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Cistei, Micoslaca, Capalna, Noslac, Unirea 

Razboieni, nr.consumatorilor afectați 15972,  întrerupere furnizare apă 6 ore,  în urma avariei din 

09.07.21  

-11.10.21 Noslac, nr.consumatorilor afectați 13000,  Ocna Mures întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza 

relocare  

-20.10.21 Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 4500, întrerupere furnizare apă cca20 ore, cauza 

avarie locala 



-01.11.21 Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 900, întrerupere furnizare apă  5 ore, cauza avarie 

locala 

-05.11.21, Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 700, întrerupere furnizare apă  7 ore, cauza cuplare  

-13.12.21, Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 450, întrerupere furnizare apă  6 ore, cauza avarie 

locala 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Ocna Mureș parametru Fe-45, Războieni parametru Fe-9, 

Unirea parametru Fe-9 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-

PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

 

ZAP 10 : SEBEȘ 

Localități incluse: Sebeș, Lancrăm, Petrești 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 3.336,42 mc 

Populația aprovizionată 26030 , (81%) din populația totală a acestei ZAPM (32454) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 52 
Enterococci 52 
Nitrati 
 

26 



Nitriti la iesire din statia de tratare 36 

Nitriti in reteaua de distributie 26 

Aluminiu 26 

Amoniu 52 

Cloruri 12 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 52 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

26 

Conductivitate 52 

pH 52 

Fier 52 

Oxidabilitate 26 

Bacterii Coliforme 52 

Culoare 52 

Miros 52 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 52 

Duritate totală 26 

Sulfat 12 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-14.01.21, Sebes, Petresti, nr.consumatorilor afectați 26030, întrerupere furnizare apă cca 6 ore, cauza 

avarie locala 

-29.01.21, Sebes, nr.consumatorilor afectați 1200, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-29.03.21, Sebes, nr.consumatorilor afectați 900, întrerupere furnizare apă 3 ore, cauza reabilitare retea 

de apa potabila str. Augustin Bena 

-03.06.21, Sebes, nr.consumatorilor afectați 850, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-06.08.21, Sebes, nr.consumatorilor afectați 750,  întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-28.09.21, Sebes, nr.consumatorilor afectați 900, întrerupere furnizare apă 3 ore, cauza avarie locala 

-17.11.21, Sebes, nr.consumatorilor afectați 1200,întrerupere furnizare apă 3 ore, cauza avarie locala 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 



- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

ZAP 11 : DAIA-GÎRBOVA 

Localități incluse: Daia Romana, Gîrbova, Reciu, Cut, Cîlnic, Doștat, Boz 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 782,02 mc 

Populația aprovizionată 6532, (70%) din populația totală a acestei ZAPM (9352) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 30 
Enterococci 30 
Nitrati 
 

20 

Nitriti in reteaua de distributie 22 

Aluminiu 20 

Amoniu 30 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 30 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

20 

Conductivitate 30 

pH 30 

Fier 30 

Oxidabilitate 22 

Bacterii Coliforme 30 

Culoare 30 

Miros 30 

Număr de colonii la 22 grd.C 42 

Număr de colonii la 37grd.C 42 



Turbiditate 30 

Duritate totală 20 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-12.04.21, zona Daia, nr.consumatorilor afectați 6532, întrerupere furnizare apă 40 ore, cauza lucrări de 

înlocuire a unei vane defecte aferentă aducțiunii de apă DN1200(FIR II)  

-03.06.21 Gârbova , nr.consumatorilor afectați 500, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

 

ZAP 12 : CUGIR 

Localități incluse: Cugir, Vinerea, Șibot, Balomiru de Cîmp, Sărăcsău 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Cugir-acumulare Rîul Mare 

Volumul de apă distribuit/zi 3286,76 mc 

Populația aprovizionată 23204 , (84%) din populația totală a acestei ZAPM (27681) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 60 
Enterococci 60 



Nitrati 
 

33 

Nitriti la iesire din statia de tratare 8 

Nitriti in reteaua de distributie 51 

Aluminiu 29 

Amoniu 56 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 60 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

29 

Conductivitate 56 

pH 56 

Fier 56 

Oxidabilitate 31 

Bacterii Coliforme 60 

Culoare 60 

Miros 60 

Număr de colonii la 22 grd.C 104 

Număr de colonii la 37grd.C 104 

Turbiditate 60 

Duritate totală 31 

Sulfat 8 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-19.01.21-20.01.21, Cugir, nr.consumatorilor afectați 1500, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza 

înlocuire 

-10.05.21, Vinerea, nr.consumatorilor afectați 1800, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locale 

-06.10.21, Cugir, nr.consumatorilor afectați 23204, întrerupere furnizare apă 36 ore, cauza avarie locale 

-07.12.21, Cugir, nr.consumatorilor afectați 1900, întrerupere furnizare apă  4 ore, cauza avarie locale 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 



- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

 

ZAP 13 : CÎMPENI 

Localități incluse: Cîmpeni, Boncești, Mihoiești, Valea Bistri, Vîrși, Bistra, Gîrde, Dealu 

Muncelului, Hudricești, Lunca Largă,Lunca Merilor, Gura Sohodolului, Sohodol, Lazuri, 

Burzonesti, Mușca. 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Arieș-acumulare Mihoiești 

Volumul de apă distribuit/zi 809,03 mc 

Populația aprovizionată 6864, (52%) din populația totală a acestei ZAPM (13355) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 33 
Enterococci 33 
Nitrati 
 

30 

Nitriti la iesire din statia de tratare 4 

Nitriti in reteaua de distributie 30 

Aluminiu 30 

Amoniu 33 

Cloruri 4 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 33 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv sporii) 

30 

Conductivitate 33 

pH 33 

Fier 33 

Mangan 4 

Oxidabilitate 30 



Bacterii Coliforme 33 

Culoare 33 

Miros 33 

Număr de colonii la 22 grd.C 12 

Număr de colonii la 37grd.C 12 

Turbiditate 33 

Duritate totală 30 

Sulfat 4 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-20.01.21, Cîmpeni, nr.consumatorilor afectați 4000, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-02.02.21, Bistra, nr.consumatorilor afectați 800, întrerupere furnizare apă 8 ore, cauza cuplare  

-14.06.21, Cîmpeni, nr.consumatorilor afectați850,  întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-28.09.21, Cîmpeni, nr.consumatorilor afectați450, întrerupere furnizare apă  4 ore, cauza avarie locala 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

 

II  ZONE MICI DE APROVIZIONARE 

Nr.total Zone de aprovizionare mici(ZAP m): 25 



Nr.consumatori ZAP mici din județ 43783 , procentul 54%, din populația totală a județului 82024 

Volumul total de apă distribiut mc/an 1517305 mc 

CAT 1 

Nr. ZAP m în care se furnizează între 10-100 m3 apă potabilă/zi -15 

Nr.total consumatori 5965 

Volum total de apă distribuit mc/an 194545 

Listarea sistemelor care  NU dețin ASF Poșaga, Bucium, Ocolis 

CAT 2 

Nr. ZAP m în care se furnizează între 100-400 m3 apă potabilă/zi -7 

Nr.total consumatori 22504 

Volum total de apă distribuit mc/an 701895 

Listarea sistemelor care  NU dețin ASF- 0 

CAT 3 

Nr. ZAP m în care se furnizează între 400-1000 m3 apă potabilă/zi -3 

Nr.total consumatori 15314 

Volum total de apă distribuit mc/an 621230 

Listarea sistemelor care  NU dețin ASF-0 

 

Listare ZAP m cu sursă de potabiloizare sursă de apă de suprafață: 

Nume ZAPm   

1. Abrud+Gura Cornei+Soharu+Ciuruleasa+Mătișești, sursă Buninginea 

2. Baia de Arieș, sursă Valea Harmanesei 

3. Lopadea Noua+Beta+Odverem Ciuguzel+ Băgău+ Asinip+ Rădești+Meșcrec+Leorinț+Pețelca+ 

Căpud +Hopărta+Vama Seacă + Spâlnaca+ Silivaș+ Turdaș+ Mirăslău+ Decea+Lopadea Veche+ 

Ormenis+Ormenis Poduri+Cicau, sursă Râul Sebes- acumulare Obreja de Capilna 

4. Sășciori+Sebeșel+Răchita+Dumbrava+Răhău+ Capalna, sursă Râul Sebes- acumulare Obreja de 

Capilna 

5. Șugag+Dobra+Mărtinie, sursă Valea Dobrii 

6. Vințu de Jos+Mereteu+Vurpăr+Câmpul Globii+Valea Vințului+Pârâul lui Mihai+Pianu de 

Jos+Pianu de Sus+ Valea Goblii, sursă Râul Sebes- acumulare Obreja de Capilna 



7. Stremț+Geoagiu de Sus+Geomal+Galda de Jos+Oiejdea+Mesentea, sursă Râul Sebes- acumulare 

Obreja de Capilna 

8. Ighiu+Ighel+Bucerdea Vinoasă+Cricău+Craiva+Tibru, sursă Râul Sebes- acumulare Obreja de 

Capilna 

9. Zlatna+Meteș+Presaca Ampoiului+Poiana Ampoiului+ Văleni+Pârâul Gruiului+Podul lui Paul+ 

Suseni+ Pătrângeni+Valea Mică+Galați+Feneș+Pirita, sursă Valea Feneșesei 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 
 

349 

Enterococci 349 

Nitrat la iesirea din uzina 51 

Nitrat la robinetul consumatorului 206 

Nitrat/Nitrit (3) 239 

Aluminiu 200 

Amoniu 332 

Cloruri 28 

Clostridium Perfringens 204 

Conductivitate 336 

pH 366 

Fier 318 

Mangan 36 

Oxidabilitate 202 

Sulfati 28 

Bacterii coliforme 349 

Culoare 348 

Miros 348 

Colonii la 220 C 276 

Turbiditate 349 

 

Nr. Total analize neconforme/parametru 

Fe 77 

 

Număr Total de întreruperi în furnizarea apei potablie în ZAP în anul 2021 este 9 

-Abrud+Gura Cornei+Soharu+Ciuruleasa+Mătișești, 30.08.2021 / 6 h -cauza avarie locala 

-Avram Iancu+Boldești+Helerești+Vidrișoara, 22.02.2021 / 8 h –cauza avarie locala 

- Baia de Arieș, 20.05.2021 / 5 h – cauza cuplare conducta 



- Gârda de Sus+Ghețari+Gârda Seacă+Mununa+Dealul Frumos+Hănănești+Ocoale+Izvoarele,  

                         14.08.2021 / apa cu program - debit redus la sursa -seceta             

                         10.06.2021 si 22.06.2021 cate 6 h -avarie conducta 

- Lopadea Noua+Beta+Odverem Ciuguzel+ Băgău+ Asinip+ Rădești+Meșcrec+Leorinț+Pețelca+ Căpud 

+Hopărta+Vama Seacă + Spâlnaca+ Silivaș+ Turdaș+ Mirăslău+ Decea+Lopadea Veche+ 

Ormenis+Ormenis Poduri+Cicau, 12.08.2021 / 40 h – cauza relocare conducta 

- Șugag+Dobra+Mărtinie, 13.08.2021/ 6 h -cauza relocare   

-  Vințu de Jos+Mereteu+Vurpăr+Câmpul Globii+Valea Vințului+Pârâul lui Mihai+Pianu de Jos+Pianu de 

Sus+ Valea Goblii, 28.10.2021/ 6 h- cauza avarie locala 

- Stremț+Geoagiu de Sus+Geomal+Galda de Jos+Oiejdea+Mesentea,  

                 12.04.2021 /40 h – cauza inlocuire vane       

                09.07.2021/ 40 h – cauza remediere avarie zona SP Galda    

                14.07.2021 / 24h – cauza apa cu program remediere avarie zona SP Galda   

                  19.10.2021/ 20 h- cauza avarie in zona fabricii de lapte  Oiejdea 

- Ighiu+Ighel+Bucerdea Vinoasă+Cricău+Craiva+Tibru,  

                   04.03.2021/ 5 h – cauza revizie SP    

                12.04.2021 /40 h –cauza  inlocuire vane       

                 09.07.2021/ 40 h – cauza remediere avarie zona SP Galda    

Intervalul de timp întrerupere furnizare apă Maxim 40 ore Minim 4 ore, cauza cea mai frecventă avarii 

rețele, calendarul de remediere pentru intervalul mare de întrerupere a furnizării sub 24 ore. 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 ore de la 

reluarea furnizării 

 

Derogări: nu 

Lista localităților neconforme/parametru din toate Zonele Mici de Aprovizionare: 



-parametru  Fe 7,  Lopadea Noua+Beta+Odverem Ciuguzel+ Băgău+ Asinip+ 

Rădești+Meșcrec+Leorinț+Pețelca+ Căpud +Hopărta+Vama Seacă + Spâlnaca+ Silivaș+ Turdaș+ Mirăslău+ 

Decea+Lopadea Veche+ Ormenis+Ormenis Poduri+Cicau 

-parametru Fe 15, Vințu de Jos+Mereteu+Vurpăr+Câmpul Globii+Valea Vințului+Pârâul lui Mihai+Pianu 

de Jos+Pianu de Sus+ Valea Goblii, sursă Râul Sebes- acumulare Obreja de Capilna 

-parametru Fe 30, Stremț+Geoagiu de Sus+Geomal+Galda de Jos+Oiejdea+Mesentea 

-parametru Fe 25, Ighiu+Ighel+Bucerdea Vinoasă+Cricău+Craiva+Tibru 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste RT-PCR 

pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

III. NUMĂRUL unităților publice în care apa potabilă este distribuită prin sistemele publice de 

aprovizionare, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate mai mică de 10 mc/zi sau care deservesc 

mai puțin de 50 de persoane, și pentru care DSP a fectuat monitorizare a calității apei potabile 

(listare):  20     (din anul 2020 laboratorul DSP este laboratorul acreditat pentru teste RT-PCR SARS COV 2 și nu a 

mai efectuat analize de apă) 

 

IV CALITATEA APEI FURNIZATE SPRE CONSUMUL POPULAȚIEI, PRIN FÂNTÂNI PUBLICE: 

Numărul total al instalațiilor tip fântână aflate pe domeniul public în județ: 167 

Numărul fântânilor luate în evidență și monitorizate de către DSP (cel puțin o probă de apă analizată în 

anul 2021): 0 (din anul 2020 laboratorul DSP este laboratorul acreditat pentru teste RT-PCR SARS COV 2 și nu a 

mai efectuat analize de apă) 

Numărul izvoarelor captate luate în evidență și monitorizate de către DSP în județ: 57 

Numărul instalațiilor publice tip fântână cu interdicție de folosire a apei: 79 

Numărul izvoarelor captate supuse interdicției de folosire: 15 

Măsuri de protecție luate pentru populația consumatoare (enumerare): primăriile au asigurat avertizarea 

populației prin afișarea la loc vizibil și protejat , a înscrierilor “apa nu este bună de băut”. 

                                                  

 

 

  



 



Anul Judetul
NR.

CRT.
Nume ZAP mare Latitudine Longitudine Localitati si comune din cadrul ZAP

Populatie 

totala 

rezidenta in 

ZAP mare

Populatie totala 

rezidenta  

aprovizionata in 

ZAP mare 

Volum total 

de apa 

furnizat 

m3/zi

ZAP 

inchisa 

(DA/NU)

Motivul 

inchideri 

(W;N;O)

2021 ALBA 1 Alba Iulia Cetate 46°04'10,71" 23°33'32,28" Alba Iulia Cetate + Oarda de Sus, Oarda de 

Jos + Micești+Pîclișa +Recea+ Șard+Tăuți 45430 39251 5859.61 NU

2 Alba Iulia Centru 46°04'03,44" 23°34'45,56" Alba Iulia Centru+Ampoi+ Bărăbanț+ 

Partoș 29223 24938 3585.86 NU

3 Ciugud-Santimbru 46°04'33,54" 23°37'34,58" Ciugud 

+Drîmbar+Limba+Hăpria+Șeușa+Teleac+ 

+Totoi+Berghin +Ghirbom+Henig+Straja+ 

Ohaba +Secasel+Colibi + 

Sîntimbru+Coșlariu+Dumitra+Galtiu 8631 8193 919,22 NU

4 Teiuș 46°12'24,71" 23°40'26,61" Teiuș+Beldiu 7138 6131 704,2 NU

5 Aiud 46°10'33,48" 23°55'04,87" Aiud +Aiudul de Sus+Gîrbova de 

Jos+Țifra+Sîncrai +Ciumbrud +Gîmbaș  + 

Păgida 24923 18457 2795.81 NU

6 Blaj 46°10'33,48" 23°55'04,87" Blaj+Mînarade+Petrisat+Spătac+Tiur+Izvoa

rele+ Veza+ Mihalț +Cistei+Obreja+ 

Bucerdea Grînoasă+ Crăciunelu de Jos+ 

Coșlariu Nou 27991 27606 3128.33 NU

7 Sincel-Cetatea de Baltă 46°14'50,50" 24°10'06,59" Sîncel +Iclod+Pănade+ Șona+Biia +Lunca 

Tîrnavei+Sînmiclăuș+Sînbenedic+Medveș+ 

Jidvei+Feisa+Căpîlna de Jos+ 

Bălcaciu+Veseuș+ Cetatea de Baltă 

+Sîntămărie+Tătărlaua 15244 12423 1097.05 NU

8 Valea Lungă 46°07'16,94" 24°02'05,30" Roșia de Secaș +Tău+Ungureni+ Cenade + 

Cergău Mare+Cergău Mic+Lupu+ Valea 

Lungă+Glogoveț+Lodroman+Lunca+Tăuni 10254 6175 436,98 NU

9 Ocna Mureș 46°23'06,93" 23°51'00,83" Ocna Mureș+Uioara de Sus+Uioara de 

Jos+Cisteiu de 

Mureș+Micoșlaca+Războieni Cetate+ 

Noșlac +Căptălan+ Unirea + 21881 15972 1747.47 NU

10 Sebeș 45°57'29,04" 23°33'53,99" Sebeș+Lancrăm+Petrești 32454 26030 3.336,42 NU

11  Daia-Gîrbova 46°00'15,96" 23°40'02,22" Daia Romana+ Gîrbova +Reciu+ Cut + 

Cîlnic + Doștat+Boz 9352 6532 782.02 NU

12 Cugir 45°50'28,78" 23°21'48,55" Cugir+ Vinerea+ Șibot + Balomiru de 

Cîmp+Sărăcsău 27681 23204 3286.76 NU

13 Cîmpeni 46°21'45,19" 23°02'57,40" Cîmpeni+Boncești+Mihoiești+Valea 

Bistri+Vîrși+ Bistra +Gîrde+Dealu 

Muncelului+Hudricești+Lunca Largă+Lunca 

Merilor+ Gura 

Sohodolului+Sohodol+Lazuri+Burzonesti 

+Mușca 13355 6864 809,03 NU


