
RAPORT JUDEȚEAN AL CALITĂȚII APEI POTABILE ANUL 2022 

 

 

DSP ALBA 

I Zone Mari de Aprovizionare 

Nr. Total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM): 13 

Nr. Consumatori județ  222562 ,  ( 68 %) din populația total județ  325703 

Volum total de apă distribuit mc/an 10524775 

 

ZAP 1 : ALBA IULIA CETATE 

Localități incluse: Alba Iulia (Zona cetate, Oarda de Sus, Oarda de Jos, Micesti, Piclisa și 

Recea)Ighiu (Sard)Metes (Tăuți și Ampoița) 

 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

 

Volumul de apă distribuit/zi  5503,18  mc 

Populația aprovizionata este de  42828 ( 94 %)  din populația totală a acestei ZAPM (45476 ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru  

Escherichia coli (E.coli) 192 

Enterococci 192 

Stibiu  1 

Benzene 

 
1 

Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Fluoruri 

 
1 

Nichel 

 
1 

Nitrati 

 
65 

Nitriti la iesire din statia de 

tratare 

 

52 

Nitriti in reteaua de distributie 65 

Pesticide – Total 

 
2 

Hidrocarburi Policiclice 1 



Aromatice 

 

Seleniu 

 
1 

Trihalometani – Total 

 
1 

Aluminiu 65 

Amoniu 133 

Cloruri 12 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
139 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

65 

Conductivitate 133 

pH 133 

Fier 133 

Mangan 12 

Oxidabilitate 65 

Bacterii Coliforme 192 

Culoare 192 

Miros 192 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 192 

Activitatea Alfa Globală 

 
1 

Activitatea Beta Globală 

 
1 

Radon 1 

Duritate totală 

 
65 

Sulfat 12 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizare apă: 

-17.02.22, Alba Iulia Cetate-Pâclișa, 50 locuitori afectați , întrerupere furnizare apă cca 8 ore , 

cauza lucrări de cuplare locală 

-23.02.22, Alba Iulia Cetate-Micești, 250 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 7ore, 

cauza lucrări de cuplare 

-16.03.22, Alba Iulia Cetate(străzi),150 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 4 ore, 

cauza lucrări de cuplare 

-12.04.22, Alba Iulia Cetate, 300 locuitori afectați ,întrerupere furnizare apă cca 9 ore, cauza 

lucrări de înlocuire conducte 



-14.04.22,  Alba Iulia Cetate,   300 locuitori afectați ,întrerupere furnizare apă cca 9 ore, cauza 

lucrări de cuplare 

-03.05.22, Alba Iulia Cetate- Pâclișa, 70 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 8.30 ore, 

cauza lucrări de cuplare 

-17.05.22, zona Alba Iulia(străzi), 150 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă  5 ore , cauza 

avarie locală 

- 17.05.22,  zona Alba Iulia-Pâclișa, 200 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă 6 ore, cauza 

avarie provocată de constructor 

-29.06.22, zona Alba Iulia(străzi), 250 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă  7 ore , cauza 

de mentenanță 

-22.07.22, zona Alba Iulia-Orizont, 400 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă  5 ore , cauza 

avarie locală 

-12.08.22, zona Alba Iulia-Pâclișa, 80 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza 

lucrări de branșare rețea nouă 

-24.08.22, zona Alba Iulia-Pâclișa, 100 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă 5 ore, cauza 

avarie 

-02.10.22, zona Alba Iulia(străzi), 150 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă  7 ore , cauza 

avarie produsă de constructor 

  

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

 

ZAP 2 : ALBA IULIA CENTRU 

Localități incluse: Zona centru, Ampoi, Bărăbanț și Partos 

 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

 



Volumul de apă distribuit/zi 3574,41 mc 

Populația aprovizionată 21456 , ( 99,69 %) din populația totală a acestei ZAPM (21521) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli)  210 

Enterococci 210 

Stibiu  1 

Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Nichel 

 
1 

Nitrati 

 
41 

Nitriti la iesire din statia de 

tratare 

 

26 

Nitriti in reteaua de distributie 41 

Pesticide – Total 

 
1 

Hidrocarburi Policiclice 

Aromatice 

 

1 

Trihalometani – Total 

 
2 

Aluminiu 41 

Amoniu 106 

Cloruri 12 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
106 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

41 

Conductivitate 106 

pH 106 

Fier 106 

Mangan 12 

Oxidabilitate 41 

Bacterii Coliforme 210 

Culoare 210 

Miros 210 

Număr de colonii la 22 grd.C 104 

Număr de colonii la 37grd.C 104 

Turbiditate 210 

Activitatea Alfa Globală 1 



 

Activitatea Beta Globală 

 
1 

Radon 1 

Duritate totală 

 
41 

Sulfat 12 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-26.01.22, zona Alba Iulia Centru,700 locuitori afectați, întrerupere furnizare apă cca 8 ore, 

cauza avarie locala 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii: DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 3: CIUGUD-SÂNTIMBRU 

Localități incluse: Sântimbru (Sântimbru, Coșlariu si Galtiu)Ciugud (Ciugud, Drâmbar, Limba, 

Hăpria, Șeușa,Teleac, Totoi și Dumitra(com. Sântimbru)Berghin (Berghin, Ghirbom, Henig și 

Straja)Ohaba (Ohaba, Colibi și Secășel) 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 863,16 mc 

Populația aprovizionată 8218 , (97%) din populația totală a acestei ZAPM (8461) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 



Escherichia coli (E.coli)  116 

Enterococci 116 

Nitrati 

 
44 

Nitriti la iesire din statia de 

tratare 

 

52 

Nitriti in reteaua de distributie 52 

Aluminiu 44 

Amoniu 78 

Cloruri 12 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
80 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

44 

Conductivitate 78 

pH 78 

Fier 78 

Mangan 12 

Oxidabilitate 52 

Bacterii Coliforme 116 

Culoare 116 

Miros 116 

Număr de colonii la 22 grd.C 36 

Număr de colonii la 37grd.C 36 

Turbiditate 116 

Duritate totală 44 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-10.02.22, Ciugud-Șeușa, nr.consumatorilor afectați 400, întrerupere furnizare apă 5 ore, cauza 

avarie locala  

-08.03.22, zona Ciugud, nr.consumatorilor afectați 250, întrerupere furnizare apă cca 8 ore, 

cauza avarie locală 

-16.06.22,zona Ciugud-Berghin și Ohaba, zona Sântimbru-Totoi și Dumitra, nr.consumatorilor 

afectați 800, întrerupere furnizare apă cca 20 ore, cauza avarie constructor 

-23.06.22, zona Ciugud-Ghirbom, nr.consumatorilor afectați 700 , întrerupere furnizată 

aproximativ 48 ore, cauza lucrare de cuplare 

-01.07.22-02.07.22,zona Ciugud- Berghin și Ohaba, nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere 

furnizată aproximativ  21 ore, cauza program distributie apă 

-04.07.22, zona Ciugud- Berghin și Ohaba, nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere furnizată 

aproximativ  21 ore, cauza program distributie apă 



-25.07.22, zona Ciugud- Berghin și Ohaba, nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere furnizată 

aproximativ  21 ore, cauza program distributie apă 

-26.07.22, zona Ciugud- Berghin și Ohaba, nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere furnizată 

aproximativ  21 ore, cauza program distributie apă 

-29.07.22, zona Ciugud-Berghin și Ohaba, nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere furnizată 

cca  5 ore, cauza program distributie apă 

-10.08.22, zona Ciugud-Ohaba, nr.consumatorilor afectați 2400,  întrerupere furnizată cca  4 ore, 

cauza program distributie apă  

-14.09.22, zona Ciugud-Limba, nr.consumatorilor afectați 900,  întrerupere furnizată cca 3 

ore,cauza avarie locala 

-19.09.22, zona Ciugud-Limba , nr.consumatorilor afectați 900, întrerupere furnizată cca 4 ore, 

cauza avarie locala 

-11.11.22, zona Ciugud-Limba , nr.consumatorilor afectați 900, întrerupere furnizată cca 3 ore, 

cauza avarie locala 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii: DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 4 : TEIUȘ 

Localități incluse: Teiuș, Beldiu 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 705,95 mc  

Populația aprovizionată 6137, ( 99,78 %) din populația totală a acestei ZAPM (6150  ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 75 



Enterococci 75 

Nitrati 

 
12 

Nitriti la iesire din statia de 

tratare 
26 

Nitriti in reteaua de distributie 12 

Aluminiu 12 

Amoniu 23 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
23 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

12 

Conductivitate 23 

pH 23 

Fier 23 

Mangan 12 

Oxidabilitate 12 

Bacterii Coliforme 75 

Culoare 75 

Miros 75 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 75 

Duritate totală 12 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 11 

Întreruperi furnizate apă:  

- 12.04.22, zona Teius-Beldiu, nr.consumatorilor afectați  150, întrerupere furnizare apă cca.4 

ore, cauza avarie locală 

-28.09.22,  Teiuș, nr.consumatorilor afectați 200 , întrerupere furnizare apă cca  3 ore, cauza 

avarie locala 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 



Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Teius 11- parametru Fe   

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

 

ZAP 5 : AIUD 

Localități incluse: Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaș,Păgida, Ciumbrud, Garbova de Jos, Sâncrai, 

Tifra și Măgina. 

SURSĂ DE APĂ: Sursa Măgina+Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 3661,94  mc 

Populația aprovizionată 18302, (79,99%) din populația totală a acestei  ZAPM (22879) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 123 

Enterococci 123 

Stibiu 

 
1 

Arsen 1 

Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Nichel 1 

Nitrati 

 
30 

Nitriti la iesire din statia de 

tratare 
6 

Nitriti in reteaua de distributie 30 

Pesticide -Total 1 

Hidrocarburi Policiclice 

Aromatice 

 

1 

Trihalometani – Total 

 
1 

Aluminiu 30 

Amoniu 59 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
59 



Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

30 

Conductivitate 59 

pH 59 

Fier 59 

Oxidabilitate 30 

Bacterii Coliforme 123 

Culoare 59 

Miros 59 

Număr de colonii la 22 grd.C 64 

Număr de colonii la 37grd.C 64 

Turbiditate 59 

Activitatea Alfa Globală 

 
1 

Activitatea Beta Globală 

 
1 

Radon  

 
1 

Duritate totală 30 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 4 

Întreruperi furnizate apă:  

-10.02.22, Aiud, nr.consumatorilor afectați 350, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie 

locala 

-11.03.22,  Aiud, nr.consumatorilor afectați 200, întrerupere furnizare apă   cca 3 ore, cauza 

avarie locala 

-15.03.22-16.03.22,  Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați 200, întrerupere furnizare apă cca 7 

ore, cauza avarie avarie locală 

-30.03.22,  ,  Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați 300, întrerupere furnizare apă cca 7 ore, 

cauza avarie avarie locală 

-05.04.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați 400, întrerupere furnizare apă cca 6 ore, cauza 

avarie avarie locală 

 -12.04.22,  Aiud-Țifra, nr.consumatorilor afectați 250 , întrerupere furnizare apă  cca 4 ore , 

cauza avarie locala 

-14.04.22,  Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați 1200 , întrerupere furnizare apă  cca  7 ore , 

cauza mentenanță 

-09.05.22,  zona Aiud- Ciumbrud și Sâncrai, nr.consumatorilor afectați  800 , întrerupere 

furnizare apă  cca   6 ore , cauza avarie provocată de un operator economic din zona loc. 

Ciumbrud 

-16.05.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați   150, întrerupere furnizare apă cca 7 ore, 

cauza avarie avarie locală 



-27.05.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați  200, întrerupere furnizare apă cca 4 ore, 

cauza avarie avarie locală 

-02.06.22, , Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați 120, întrerupere furnizare apă cca 4 ore, 

cauza avarie avarie locală 

-20.06.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați  1400, întrerupere furnizare apă  cca  6 ore , 

cauza mentenanță 

-27.06.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați  250, întrerupere furnizare apă  cca  4 ore , 

cauza  avarie avarie locală 

-12.08.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați  300, întrerupere furnizare apă  cca  4 ore , 

cauza  avarie avarie locală 

-01.10.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați   280, întrerupere furnizare apă  cca  8 ore , 

cauza  avarie avarie locală 

-02.11.22, Aiud(străzi), nr.consumatorilor afectați   320, întrerupere furnizare apă  cca  7 ore , 

cauza  avarie avarie locală 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Aiud -4 parametru Fe 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 6 : BLAJ 

Localități incluse: Blaj (Blaj, Mănărade, Petrisat, Spătac, Tiur, Izvoarele și Veza)Mihalț (Mihalț, 

Cistei și Obreja)Crăciunelu de Jos,Coșlariu Nou ,Bucerdea Grânoasă 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 3218,2  mc 

Populația aprovizionată 27642 , ( 99 %) din populația totală a acestei ZAPM (27917 ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 



Escherichia coli (E.coli) 128 

Enterococci 128 

Stibiu 1 

Cadmiu 1 

Crom Total 1 

Cupru 1 

Nichel 1 

Nitrati 

 
51 

Nitriti la iesire din statia de 

tratare 
12 

Nitriti in reteaua de distributie 51 

Pesticide -Total 1 

Hidrocarburi Policiclice 

Aromatice 

 

1 

Trihalometani – Total 

 
1 

Aluminiu 51 

Amoniu 76 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
76 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

51 

Conductivitate 76 

pH 76 

Fier 76 

Oxidabilitate 51 

Bacterii Coliforme 128 

Culoare 128 

Miros 128 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 128 

Activitatea Alfa Globală 

 
1 

Activitatea Beta Globală 

 
1 

Radon  

 
1 

Duritate totală 51 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 30 



Întreruperi furnizate apă:  

- 27.01.22,  zona Blaj-Mihalț, nr.consumatorilor afectați 1200, întrerupere furnizare apă cca 4 

ore, cauza avarie locala 

-10.02.22, zona Blaj și Obreja, nr.consumatorilor afectați 900, întrerupere furnizare apă cca 4 

ore, cauza avarie locala 

-17.05.22, zona Bla-Tiur, , nr.consumatorilor afectați 500, întrerupere furnizare apă cca 4 ore, 

cauza avarie locala 

-16.06.22, zona Blaj-Mihalț,  nr.consumatorilor afectați 1200,  întrerupere furnizare apă cca 20 

ore, cauza avarie constructor 

-01.07.22, zona Blaj-Mihalț, Obreja, Cistei și Bucerdea Grânoasă, nr.consumatorilor afectați  

350, întrerupere furnizare apă cca 21 ore, cauza program distribuție apă 

-06.07.22, zona Blaj-Mihalț, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați 

3500, întrerupere furnizare apă cca 23 ore, cauza avarie locală  

-13.07.22 zona Blaj-Mihalț, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați 

3500 , întrerupere furnizare apă 10ore, cauza avarie locală 

-14.07.22, Blaj(străzi), nr.consumatorilor afectați  250,  întrerupere furnizare apă 4ore, cauza 

avarie locala 

-28.07.22, zona Blaj-Mihalț, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați  

3500,  întrerupere furnizare apă  12 ore, cauza program distribuție apă 

-02.08.22, zona Blaj-Mihalț, Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați  

3500, întrerupere furnizare apă  4 ore, cauza avarie locală  

-04.12.22, zona Blaj,Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos, nr.consumatorilor afectați1800, 

întrerupere furnizare apă cca  4 ore, cauza avarie locala 

-28.12.22, Blaj(străzi), nr.consumatorilor afectați 350, întrerupere furnizare apă cca  4 ore, cauza 

avarie locala 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Blaj -30 parametru Fe 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 7 : SÎNCEL-CETATEA DE BALTĂ 



Localități incluse: Sâncel (Sâncel, Iclod și Pănade) 

Jidvei (Jidvei, Feisa, Căpâlna de Jos, Bălcaciu și Veseuș) 

Șona (Șona, Biia, Lunca Târnavei și Sânmiclaus, Sânbenedict și Medveș(com. Fărău) 

Cetatea de Baltă (Cetatea de Baltă, Sântămărie și Tătârlaua) 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi  1166,87mc 

Populația aprovizionată 12586 , ( 88%) din populația totală a acestei ZAPM (14250) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

 

Escherichia coli (E.coli) 91 

Enterococci 91 

Nitrati 

 
32 

Nitriti in reteaua de distributie 32 

Pesticie Totale 1 

Aluminiu 32 

Amoniu 55 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
55 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

32 

Conductivitate 55 

pH 55 

Fier 55 

Oxidabilitate 32 

Bacterii Coliforme 91 

Culoare 91 

Miros 91 

Număr de colonii la 22 grd.C 36 

Număr de colonii la 37grd.C 36 

Turbiditate 91 

Duritate totală 32 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 35 

Întreruperi furnizate apă: 

-09.02.22, Sâncel-Cetatea de Baltă, nr.consumatorilor afectați 120, întrerupere furnizare apă cca  

7ore, cauza în urma avariei locală 



-16.06.22, Sâncel, Iclod,Lunca Târnavei, Șona, nr.consumatorilor afectați  3600, întrerupere 

furnizare apă cca  20 ore în urma avariei constructor 

-06.07.22, Sâncel, Sona, Jidvei, Cetatea de Baltă, nr.consumatorilor afectați 4500, întrerupere 

furnizare apă cca  23 ore, cauza în urma avariei locale 

-13.07.22,  Sâncel, Sona, Jidvei, Cetatea de Baltă, nr.consumatorilor afectați  4500, întrerupere 

furnizare apă cca  10 ore, cauza avarie locală  

-28.07.22-29.07.22,  Sâncel, Sona, Jidvei, Cetatea de Baltă, nr.consumatorilor afectați  4500, 

întrerupere furnizare apă cca  10 ore, cauza program distribuție apă 

-23.11.22, Sâncel, Sona, nr.consumatorilor afectați  900, întrerupere furnizare apă cca  11 ore, 

cauza branșare rețea nouă 

 

 Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: parametru Fe 35 -Sîncel 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

 

ZAP 8 : VALEA LUNGĂ 

Localități incluse: Valea Lungă (Valea Lungă, Glogoveț, Lodroman, Lunca și Tauni)Roșia de 

Secaș (Roșia de Secaș, Tău și Ungurei) 

Cergău (Cergău Mare, Cergău Mic și Lupu)Cenade 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribiut/zi 490,28   mc 

Populația aprovizionată 6205  , (90,74%) din populația totală a acestei ZAPM (6838  ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru  

Escherichia coli (E.coli) 69 



Enterococci 69 

Nitrati 

 
28 

Nitriti in reteaua de distributie 28 

Aluminiu 27 

Amoniu 49 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
51 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

28 

Conductivitate 49 

pH 49 

Fier 49 

Oxidabilitate 28 

Bacterii Coliforme 69 

Culoare 69 

Miros 69 

Număr de colonii la 22 grd.C 18 

Număr de colonii la 37grd.C 18 

Turbiditate 69 

Duritate totală 28 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 30 

Întreruperi furnizate apă: 

-12.01.22, Valea Lungă, nr.consumatorilor afectați  80, întrerupere furnizare apă  cca 4 ore, 

cauza în urma avariei local 

-16.06.22, Valea Lungă, nr.consumatorilor afectați  120, întrerupere furnizare apă  cca 20 ore, 

cauza în urma avariei constructor 

-01.07.22, Valea Lungă- Roșia de Secaș,Tău, nr.consumatorilor afectați  3500,  întrerupere 

furnizare apă 21 ore, cauza program distribuție apă 

-04.07.22, Valea Lungă- Cergău(satele Cergau Mare, Cergau Mic și Lupu), Roșia de 

Secaș(satele Rosia de Secas și Tău), nr.consumatorilor afectați   3200,  întrerupere furnizare apă 

21 ore, cauza program distribuție apă 

-06.07.22, Valea Lungă,Cenade, Cergău, Roșia de Secaș, nr.consumatorilor afectați 2800,  

întrerupere furnizare apă  23ore, cauza  avarie locală  

-13.07.22, Valea Lungă, Cenade, Cergău, Roșia de Secaș , nr.consumatorilor afectați  2800, 

întrerupere furnizare apă  10 ore, cauza avarie locală 

-05.07.22-22.07.22-25.07.22-26.07.22-29.07.22-03.08.22-04.08.22-06.08.22-10.08.22, Valea 

Lungă, (satele Cergau Mare, Cergau Mic și Lupu), Roșia de Secaș(satele Rosia de Secas, 

Ungureni și Tău), nr.consumatorilor afectați  3000, întrerupere furnizare apă  cca 8 ore,  cauza 

program distribuție apă 



-04.11.22, Valea Lungă-Tăuni, nr.consumatorilor afectați  50,  întrerupere furnizare apă  4ore, 

cauza  mentenanță 

  

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Valea Lunga parametru Fe-30 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 9 : OCNA MUREȘ 

Localități incluse: Ocna Mureș (Ocna Mureș, Uioara de Sus, Uioara de Jos, Cisteiu de Mureș, 

Micoșlaca și Războieni - Cetate) 

Unirea (Unirea, Inoc și Dumbrava)Noșlac (Noșlac și Căptălan)Fărău (Fărau, Heria și Șilea) 

 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi 1594,62 mc 

Populația aprovizionată  16488 , ( 87,71 %) din populația totală a acestei ZAPM (18797 ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 161 

Enterococci 161 

Stibiu 1 

Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Nichel 1 

Nitrati 

 
41 

Nitriti la iesire din statia de 12 



tratare 

Nitriti in reteaua de distributie 41 

Hidrocarburi Policiclice 

Aromatice 

 

1 

Trihalometani – Total 

 
1 

Aluminiu 41 

Amoniu 78 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
79 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

41 

Conductivitate 78 

pH 78 

Fier 78 

Oxidabilitate 41 

Bacterii Coliforme 161 

Culoare 161 

Miros 161 

Număr de colonii la 22 grd.C 71 

Număr de colonii la 37grd.C 71 

Turbiditate 161 

Duritate totală 41 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: Fe 76 

Întreruperi furnizate apă: 

-22.02.22 Ocna Mures, nr.consumatorilor afectați 15000, întrerupere furnizare apă 7 ore, cauza 

mentenenta 

-12.04.22 Ocna Mures(Inoc,Unirea, Noslac, Captalan),  nr.consumatorilor afectați  4500 , 

întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-15.06.22-16.06.22 Ocna Mures(strazi),  nr.consumatorilor afectați 450 , întrerupere furnizare 

apă 12 ore, cauza cuplare 

-16.06.22 Ocna Mures-Unirea, Noslac, nr.consumatorilor afectați 1200 , întrerupere furnizare 

apă cca 20 ore, cauza avarie constructor 

-24.06.22 Ocna Mures-Unirea, Războieni,  nr.consumatorilor afectați 12000,  întrerupere 

furnizare apă 16 ore, cauza program distribuție apă 

-29.06.22 Ocna Mures-Cisteiu de Mureș,Micoslaca, Uioara de Jos, Captalan, nr.consumatorilor 

afectați 14000 , întrerupere furnizare apă cca 16 ore, cauza program distribuție apă 

-01.07.22-04.07.22-05.07.22-25.07.22-26.07.22-29.07.22-03.08.22-04.08.206.08.22 Ocna 

Mures-Unirea, Războieni, Fărău,Cisteiu de Mureș,Micoslaca, Uioara de Jos, Captalan, 



Noslac,Uioara de Sus, nr.consumatorilor afectați  15000, întrerupere furnizare apă cca 21 ore, 

cauza program distribuție apă  

-22.07.22 Ocna Mures- Farau, nr.consumatorilor afectați  9000,  întrerupere furnizare apă  21ore,  

cauza program distribuție apă  

-02.08.22 Ocna Mures(strazi), nr.consumatorilor afectați   800,  Ocna Mures întrerupere 

furnizare apă 5 ore, cauza mentenanță  

-21.10.22 Ocna Mures-Inoc,Unirea,Ocna Mureș, Noslac, nr.consumatorilor afectați  2500, 

întrerupere furnizare apă cca 12ore, cauza avarie locala 

-01.11.22 Ocna Mures-Inoc,Unirea,Ocna Mureș, Noslac, nr.consumatorilor afectați 2500, 

întrerupere furnizare apă  7 ore, cauza avarie locala 

-03.11.22, Ocna Mures- Noslac, Unirea, Inoc, nr.consumatorilor afectați  2500, întrerupere 

furnizare apă  10 ore, cauza mentenanță  

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: Ocna Mureș parametru Fe-76 

Observații/comentarii:  DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 10 : SEBEȘ 

Localități incluse: Sebeș, Lancrăm și Petrești 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi   3222,24  mc 

Populația aprovizionată  26027  , ( 99,94 %) din populația totală a acestei ZAPM (26042 ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 104 

Enterococci 104 

Stibiu 1 



Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Nichel 1 

Nitrati 

 
26 

Nitriti in reteaua de distributie 23 

Pesticide – Total 

 
1 

Hidrocarburi Policiclice 

Aromatice 

 

1 

Trihalometani – Total 

 
1 

Aluminiu 26 

Amoniu 52 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
52 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

26 

Conductivitate 52 

pH 52 

Fier 52 

Oxidabilitate 26 

Bacterii Coliforme 104 

Culoare 104 

Miros 104 

Număr de colonii la 22 grd.C 52 

Număr de colonii la 37grd.C 52 

Turbiditate 104 

Duritate totală 26 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-07.03.22, Sebes, nr.consumatorilor afectați 26000, întrerupere furnizare apă cca 9ore, cauza 

înlocuire conductă 

-14.03.22-15.04.22, Sebes(străzi), nr.consumatorilor afectați   900, întrerupere furnizare apă 5 

ore, cauza reabilitare 

-27.05.22, Sebes, nr.consumatorilor afectați 450, întrerupere furnizare apă 3 ore, cauza avarie 

locala 

-23.06.22-24.06.22, Sebes(străzi), nr.consumatorilor afectați 600 , întrerupere furnizare apă 4 

ore, cauza avarie locala 



-12.07.22, Sebes(străzi), nr.consumatorilor afectați  26000,  întrerupere furnizare apă 18 ore, 

cauza cuplare retea nouă 

-24.10.2, Sebes(străzi), nr.consumatorilor afectați  350, întrerupere furnizare apă 3 ore, cauza 

avarie locala 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 11 : DAIA-GÎRBOVA 

Localități incluse: Daia Română,Cut ,Câlnic,Doștat (Doștat și Boz),Gârbova  (Gârbova și Reciu) 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Sebeș-acumulare Obreja de Căpîlna 

Volumul de apă distribuit/zi    919,79 mc 

Populația aprovizionată  6595  , ( 94,70%) din populația totală a acestei ZAPM (  6964 ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 71 

Enterococci 71 

Nitrati 

 
19 

Nitriti in reteaua de distributie 21 

Aluminiu 19 

Amoniu 29 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
29 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

19 

Conductivitate 29 



pH 29 

Fier 29 

Oxidabilitate 21 

Bacterii Coliforme 71 

Culoare 71 

Miros 71 

Număr de colonii la 22 grd.C 42 

Număr de colonii la 37grd.C 42 

Turbiditate 71 

Duritate totală 19 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă: nu au fost 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 12 : CUGIR 

Localități incluse: Cugir (Cugir și Vinerea) 

Șibot (Șibot, Balomirul de Cîmp, Sărăcsău și Băcăinți) 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Cugir-acumulare Rîul Mare 

Volumul de apă distribuit/zi  3116,06    mc 

Populația aprovizionată  23204  , (100 %) din populația totală a acestei ZAPM (23204 ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 170 

Enterococci 170 

Stibiu 1 

Benzene 1 

Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Nichel 1 

Nitrati 

 
32 



Nitriti la iesire din statia de 

tratare 
8 

Nitriti in reteaua de distributie 55 

Pesticide – Total 

 
1 

Hidrocarburi Policiclice 

Aromatice 

 

1 

Seleniu 

 
1 

Trihalometani – Total 

 
2 

Aluminiu 32 

Amoniu 60 

Cloruri 8 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
60 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

32 

Conductivitate 60 

pH 60 

Fier 60 

Mangan 8 

Oxidabilitate 32 

Bacterii Coliforme 170 

Culoare 170 

Miros 170 

Număr de colonii la 22 grd.C 110 

Număr de colonii la 37grd.C 110 

Turbiditate 170 

Activitatea Alfa Globală 

 
1 

Activitatea Beta Globală 

 
1 

Radon  

 
1 

Duritate totală 32 

Sulfat 8 

 

Nr.total analize neconforme/parametru 0 

Întreruperi furnizate apă:  

-06.06.22, Cugir(străzi), nr.consumatorilor afectați 900, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza 

avarie provocată de constructor 



-15.06.22,  Cugir(străzi),nr.consumatorilor afectați 1800, întrerupere furnizare apă 6 ore, cauza 

cuplare  

-22.09.22-29.09.22 Cugir(străzi), nr.consumatorilor afectați 2400, întrerupere furnizare apă  de la 

ora 22.00-până în data de 29.09.22 ora 05.00, cauza avarie provocată de constructor 

-18.11.22, Cugir(străzi), nr.consumatorilor afectați   600, întrerupere furnizare apă  4 ore, cauza 

avarie locale 

-22.12.22, Cugir-Vinerea, nr.consumatorilor afectați  10000, întrerupere furnizare apă  7 ore, 

cauza mentenanță 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

ZAP 13 : CÎMPENI 

Localități incluse: Câmpeni (Câmpeni, Boncești, Mihoiești, Valea Bistrii și Vîrși),Sohodol 

(Sohodol, Gura Sohodol și Lazuri) 

Bistra (Bistra, Gârde, Dealul Muncelului, Hudricești, Lunca Largă și Lunca Merilor),Lupșa 

(Mușca) 

SURSĂ DE APĂ: Rîul Arieș-acumulare Mihoiești 

Volumul de apă distribuit/zi  798,94  mc 

Populația aprovizionată  6874 , (72 %) din populația totală a acestei ZAPM (9510 ) 

Parametrii suplimentari monitorizați: 0 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

 

Escherichia coli (E.coli) 50 

Enterococci 50 

Stibiu 1 

Benzene 1 



Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Nichel 1 

Nitrati 

 
35 

Nitriti la iesire din statia de 

tratare 
4 

Nitriti in reteaua de distributie 35 

Pesticide – Total 

 
1 

Hidrocarburi Policiclice 

Aromatice 

 

1 

Seleniu 1 

Trihalometani – Total 

 
2 

Aluminiu 35 

Amoniu 38 

Cloruri 4 

Clor rezidual liber la capăt de 

reţea 
38 

Clostridium 

perfringens(specia,inclusiv 

sporii) 

35 

Conductivitate 38 

pH 38 

Fier 38 

Mangan 4 

Oxidabilitate 35 

Bacterii Coliforme 50 

Culoare 50 

Miros 50 

Număr de colonii la 22 grd.C 12 

Număr de colonii la 37grd.C 12 

Turbiditate 50 

Activitatea Alfa Globală 

 
1 

Activitatea Beta Globală 

 
1 

Radon 1 

Duritate totală 35 

Sulfat 4 

 

Nr.total analize neconforme/parametru: 0 



Întreruperi furnizate apă:  

-30.03.2-18.04.22, Cîmpeni(străzi), nr.consumatorilor afectați  6800, întrerupere furnizare apă 8 

ore, cauza reabilitare rezervoare 

-05.05.22, Cîmpeni(străzi), nr.consumatorilor afectați  250, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza 

avarie locală  

-16.06.22, Cîmpeni(străzi), nr.consumatorilor afectați 350,  întrerupere furnizare apă 7 ore, cauza 

avarie locala 

-15.09.22-16.09.22, Cîmpeni,Bistra,Sohodol,Musca,Gârde, nr.consumatorilor afectați  2500, 

întrerupere furnizare apă  10 ore, cauza rețeaua electrică 

 

Calendarul de remediere: remedierile s-au efectuat în timp scurt (sub 24 ore) 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

Derogări: nu 

Listarea localității neconforme/paramertu: nu 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

II  ZONE MICI DE APROVIZIONARE 

Nr.total Zone de aprovizionare mici(ZAP m): 27 

Nr.consumatori ZAP mici din județ  43869+cismele stradale (cișmelele stradale sunt puncte de 

consum amplasate pe rețele de distrubuție, ca soluție provizorie pâna la efectuarea racordurilor 

locuințelor), procentul  66,74  %, din populația totală a județului 65729. 

Volumul total de apă distribiut mc/an 1776835mc 

CAT 1 

Nr. ZAP m în care se furnizează între 10-100 m3 apă potabilă/zi -16 

Nr.total consumatori  7038+cismele strdale 

Volum total de apă distribuit mc/an 206643 

Listarea sistemelor care  NU dețin ASF- Albac 



CAT 2 

Nr. ZAP m în care se furnizează între 100-400 m3 apă potabilă/zi -7 

Nr.total consumatori 22649 

Volum total de apă distribuit mc/an 723829 

Listarea sistemelor care  NU dețin ASF- 0 

CAT 3 

Nr. ZAP m în care se furnizează între 400-1000 m3 apă potabilă/zi -4 

Nr.total consumatori 17786 

Volum total de apă distribuit mc/an 846361 

Listarea sistemelor care  NU dețin ASF-0 

 

Listare ZAP m cu sursă de potabilizare sursă de apă de suprafață: 

1.Abrud+Gura Cornei+Soharu+Ciuruleasa+Mătișești 

2. AvramIancu+Doldești+Helerești+Vidrișoara+ Călugărești+Incești+Târsa+Valea Uțului  

3. Baia de Arieș 

4. Blandiana+Acmariu 

5. Copand 

6. Gârda de Sus+Izvoarele 

7. Ghețari+Gârda Seacă+Mununa+Dealul Frumos+Hănănești+Ocoale 

8. Lopadea+Beta+Odverem Ciuguzel+Băgău+Lopadea Nouă+Asinip 

Rădești+ Meșcrec+Leorinț + Pețelca+ Găbud(Teiuș) 

Hopârta+ Vama Seacă+Spâlnaca+ Silivaș+ Turdaș 

Mirăslău+Decea+ Lopadea Veche+ Ormenisi+Cicau 

9. Săliștea+Săliștea Deal+Tărtăria 

10. Sășciori+Sebeșel+Răchita+Dumbrava+ Caplana + Răhău (mun. Sebeș) 

11. Stâna de Mureș+Găbud 

12. Șugag+Dobra+Mărtinie 



13. Vințu de Jos+Mereteu+Vurpăr+Câmpul Globii+Valea Vințului+Pârâul lui Mihai+Valea 

Globii 

Pianu de Jos+Pianu de Sus 

14. Stremț+Geoagiu de Sus+Geomal+Galda de Jos+Oiejdea+Mesentea 

15. Ighiu+Ighel+Bucerdea Vinoasă+Cricău+Craiva+Tibru 

16. Zlatna+Pârâul Gruiului+Podul lui Paul+Suseni+Pătrângeni+Valea Mică+Galați+Feneș 

+Pirita 

Meteș+Presaca Ampoiului+Poiana Ampoiului+Văleni 

17. Albac 

18. Horea 

19. Mogos 

20. Poșaga Lunca Arieșul 

21. Poșaga de Jos 

22. Ocoliș Lunca Largă 

23. Ocoliș Runc 

24. Bucium Cerbu 

25. Bucium  Valea Negrilesei 

26. Valea Lupșii 

27. Lunca Mureșului 

 

Nr.total de analize efectuate/parametru 

Escherichia coli (E.coli) 

 
363 

Enterococci 363 

Stibiu 3 

Arsen 1 

Benzen 1 

Cadmiu 3 

Crom 3 

Cupru 3 

Nichel 3 

Nitrati 205 

Nitrat la iesirea din uzina 42 



Nitrat la robinetul 

consumatorului 
238 

Pesticide totale 2 

Hidrocarburi aromatice 

policiclice 
2 

Trihalometani total 3 

Aluminiu 202 

Amoniu 337 

Cloruri 16 

Clostridium Perfringens 207 

Conductivitate 337 

pH 337 

Fier 331 

Mangan 46 

Oxidabilitate 204 

Bacterii coliforme 363 

Culoare 363 

Miros 363 

Colonii la 220 C 263 

Turbiditate 363 

 

 

Nr. Total analize neconforme/parametru: Fe 55 

Număr Total de întreruperi în furnizarea apei potablie în ZAP în anul 2022 este :  

-17.01.2022, Arud, întrerupere furnizare apă 6 ore, cauza avarie locala 

- 13.02.2022, Avram Iancu, întrerupere furnizare apă 4 ore,cauza avarie locala 

- 15.03.2022,Abrud, întrerupere furnizare apă 6 ore, cauza avarie locala 

- 17.03.2022, Șugag, Mărtinie, întrerupere furnizare apă 8 ore, cauza avarie locala 

- 23.03.2022, Ighiu, Cricău și Craiva, întrerupere furnizare apă 6 ore, cauza avarie locala 

- 12.04.2022, Lopadea, Miraslău, întrerupere furnizare apă 4 ore, cauza avarie locala 

-16.06.2022,  Vințu de Jos,Pianu de Jos,Pianu de Sus,  Ighiu,Cricău,Miraslău, Decea, Stremț, 

întrerupere furnizare apă cca 20 ore, cauza  avarie constructor 

- 17.06.2022, Gârda de Sus, Ocoale, Ghețari, Mununa, Hănășești, Dealu Frumosu, Gîrda Seacă-

Lipsă apă datorită secetei 

-01.07.22-02.07.22, 04.07.22-05.07.22, 22.07.22, Gîrda de Sus,  Ighiu, Cricău,Lopadea Nouă, 

întrerupere furnizare apă cca 21 ore, program distribuție apă 

-24.07.22, Ighiu, Ighel, Bucerdea Vinoasă, întrerupere furnizare apă cca 21 ore, program 

distribuție apă 

-25.07.22, Abrud, Ighiu,Lopadea Nouă, Gîrda de Sus, întrerupere furnizare apă cca 21 ore, 

program distribuție apă 

-26.07.22- 29.07.22,Ighiu, Abrud, Lopadea Nouă, Gîrda de Sus, întrerupere furnizare apă cca 21 

ore, program distribuție apă 



- 03.08.22-04.08.22-06.08.22-10.08.22, Lopadea Nouă, Gîrda de Sus,Săliștea,  întrerupere 

furnizare apă cca 21 ore, program distribuție apă 

-12.08.22,Abrud, Lopadea Nouă, Gîrda de Sus,Săliștea,  întrerupere furnizare apă cca 21 ore, 

program distribuție apă 

-05.10.22, Vințu de Jos,  întrerupere furnizare apă cca 8 ore, avarie produsă de constructor 

 

                  

Intervalul de timp întrerupere furnizare apă Maxim 40 ore Minim 4 ore, cauza cea mai frecventă 

avarii rețele, calendarul de remediere pentru intervalul mare de întrerupere a furnizării sub 24 

ore. 

Măsuri de informare a populației: 

- Fluxul informațional a fost stabilit astfel: operator – DSP – operator – populatie 

- Măsurile recomandate operatorului: hiperclorinarea apei și monitorizare operațională 

suplimentară amonte și aval de lucrările de remediere 

- Măsurile recomandate populației: limitarea folosirii apei în scop potabil în primele 2-3 

ore de la reluarea furnizării 

 

Derogări: nu 

 

 

Lista localităților neconforme/parametru din toate Zonele Mici de Aprovizionare: 

-parametru  Fe ,  Blandiana 

-parametru Fe , Săliștea 

-parametru Fe , Lopadea 

-parametru Fe , Stremț 

- parametru Fe , Copand 

 

Observații/comentarii; DSP Alba nu a efectuat audit întrucât laboratorul a efectuat exclusiv teste 

RT-PCR pentru detecția SARSCOV 2 la suspecți. 

 

III. NUMĂRUL unităților publice în care apa potabilă este distribuită prin sistemele publice de 

aprovizionare, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate mai mică de 10 mc/zi sau care 

deservesc mai puțin de 50 de persoane, și pentru care DSP a fectuat monitorizare a calității 



apei potabile (listare):    0 (din anul 2020 laboratorul DSP este laboratorul acreditat pentru teste 

RT-PCR SARS COV 2 și nu a mai efectuat analize de apă) 

 

IV CALITATEA APEI FURNIZATE SPRE CONSUMUL POPULAȚIEI, PRIN 

FÂNTÂNI PUBLICE: 

Numărul total al instalațiilor tip fântână aflate pe domeniul public în județ: 167 

Numărul fântânilor luate în evidență și monitorizate de către DSP (cel puțin o probă de apă 

analizată în anul 2022): 0 (din anul 2020 laboratorul DSP este laboratorul acreditat pentru teste 

RT-PCR SARS COV 2 și nu a mai efectuat analize de apă) 

Numărul izvoarelor captate luate în evidență și monitorizate de către DSP în județ: 57 

Numărul instalațiilor publice tip fântână cu interdicție de folosire a apei: 79 

Numărul izvoarelor captate supuse interdicției de folosire: 15 

Măsuri de protecție luate pentru populația consumatoare (enumerare): primăriile au asigurat 

avertizarea populației prin afișarea la loc vizibil și protejat , a înscrierilor “apa nu este bună de 

băut”. 

                                                  

 

 

  

 



Anul Judetul Parametrul

Numar total 

ZAP mici 

monitorizate

Numar total ZAP 

mici monitorizate 

neconforme

Nr.total 

analize ef. DSP- 

Monit. Audit 

(MA)

Nr.total analize Ef. 

Operator apa- 

Monit. 

Operationala (MO) 

Nr.total 

analize 

efectuate 

(MA+MO)

Nr.total 

analize 

neconf. 

MA

Nr.total 

analize 

neconf. 

MO

Nr.total 

analize 

neconforme 

(MA+MO)

Procent 

Analize 

Conforme 

(%)

2022 ALBA Escherichia coli (E.coli) 16 0 0 363 363 0 0 0 100%

Enterococci 16 0 0 363 363 0 0 0 100%

Stibiu 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Arsen 1 0 1 0 1 0 0 0 100%

Benzene 1 0 1 0 1 0 0 0 100%

Benz(a)piren 0 0 0 0 0 0 0 0

Bor 0 0 0 0 0 0 0 0

Bromati 0 0 0 0 0 0 0 0

Cadmiu 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Crom total 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Cupru 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Cianuri libere 0 0 0 0 0 0 0 0

Cianuri totale 0 0 0 0 0 0 0 0

1,2-dicloretan 0 0 0 0 0 0 0 0

Fluoruri 0 0 0 0 0 0 0 0

Plumb 0 0 0 0 0 0 0 0

Mercur 0 0 0 0 0 0 0 0

Nichel 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Nitrati 16 0 0 205 205 0 0 0 100%

Nitriti la iesire din statia de tratare 8 0 0 42 42 0 0 0 100%

Nitriti in reteaua de distributie 16 0 0 238 238 0 0 0 100%

Nitrati/nitriti formula 0 0 0 0 0 0 0 0

Pesticide – Total 2 0 2 0 2 0 0 0 100%

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 2 0 2 0 2 0 0 0 100%

Seleniu 1 0 1 0 1 0 0 0 100%

Tetracloretena si Tricloretena 0 0 0 0 0 0 0 0

Trihalometani – Total 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Pesticide - Individual 0 0 0 0 0 0 0 0

Desethylatrazine 0 0 0 0 0 0 0 0

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 0 0 0 0 0 0

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 0 0 0 0 0 0

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 0 0 0 0 0 0

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 0 0 0 0 0 0

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 D CAS 94-75-7 0 0 0 0 0 0 0 0

Simazine CAS 122-34-9 0 0 0 0 0 0 0 0

Diuron CAS 330-54-1 0 0 0 0 0 0 0 0

MCPA CAS 94-74-6 0 0 0 0 0 0 0 0

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte pesticide individuale presupuse a 

fi prezente în sursa de apă
0 0 0 0 0 0 0 0

Aluminiu

10 (5 cu sursa 

subterana+1 

fara tratare 

cu aluminiu)

0 0 202 202 0 0 0 100%

Amoniu 16 0 0 337 337 0 0 0 100%

Cloruri 4 0 0 16 16 0 0 0 100%

Clor rezidual liber la capăt de reţea 16 0 0 352 352 0 0 0 100%

Alt parametru reprezentativ pentru 

procesul de dezinfecţie
0 0 0 0 0 0 0 0

Clostridium perfringens(specia,inclusiv 

sporii)

11 (5 sursa 

subterana)
0 0 207 207 0 0 0 100%

Conductivitate 16 0 0 337 337 0 0 0 100%

pH 16 0 0 337 337 0 0 0 100%

Fier 16

2(Blandiana,Salist

ea)+3(Lopadea+ 

Stremt+ Copand)

0 331 331 0 55 55 83.38369

Mangan 10 0 0 46 46 0 0 0 100%

Oxidabilitate 16 0 0 204 204 0 0 0 100%

Sodiu 0 0 0 0 0 0 0 0

Bacterii Coliforme 16 0 0 363 363 0 0 0 100%

Tritiu 0 0 0 0 0 0 0 0

Doza efectivă totală de referinţă 0 0 0 0 0 0 0 0

Culoare 16 0 0 363 363 0 0 0 100%

Miros 16 0 0 363 363 0 0 0 100%

Gust 0 0 0 0 0 0 0 0

Număr de colonii la 22grd.C 14 0 0 263 263 0 0 0 100%

Număr de colonii la 37grd.C 14 0 0 252 252 0 0 0 100%

Carbon Organic Total (COT) 0 0 0 0 0 0 0 0

Turbiditate 16 0 0 363 363 0 0 0 100%

Activitatea Alfa Globală 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Activitatea Beta Globală 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Radon 3 0 3 0 3 0 0 0 100%

Zinc 0 0 0 0 0 0 0 0

Duritate totală 16 0 0 201 201 0 0 0 100%

Acrilamida 0 0 0 0 0 0 0 0

Epiclorhidrina 0 0 0 0 0 0 0 0

Clorura de vinil 0 0 0 0 0 0 0 0

Sulfat 4 0 0 16 16 0 0 0 100%

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 0 0 0 0 0 0 0 0



Nr.Crt. Denumirea Oraşul principal al zonei             Populaţie Parametrii pentru care sistemul Derogare

Judeţul sistemului de aprovizionare  de aprovizionare cu apă C1 C2 C3 Rezidentă Aprovizionată Vol apa m
3
/zi a fost declarat neconform (enumerare) Parametru 

ALBA 1

Abrud+Gura Cornei+Soharu

Ciuruleasa+Mătișești Abrud DA 4770 3751 309.22

2

AvramIancu+Doldești+Helerești+Vidrișoara+ 

Călugărești+Incești+Târsa+Valea Uțului Avram Iancu DA 950 194 41.2

3 Baia de Arieș Baia de Aries DA 2097 2097 167.42

4 Blandiana+Acmariu Blandiana DA 890 890 54.53

5 Copand Copand DA 155 155 11.69

6 Gârda de Sus+Izvoarele Gârda de Sus DA 438 10 9.84

7

Ghețari+Gârda Seacă+Mununa+Dealul 

Frumos+Hănănești+Ocoale Gârda DA 763 386 26.64

8

Lopadea+Beta+Odverem Ciuguzel+Băgău+Lopadea 

Nouă+Asinip

Rădești+ Meșcrec+Leorinț + Pețelca+ Găbud(Teiuș)

Hopârta+ Vama Seacă+Spâlnaca+ Silivaș+ Turdaș

Mirăslău+Decea+ Lopadea Veche+ Ormenisi+Cicau Mirăslău DA 7469 4802 548.67

9 Săliștea+Săliștea Deal+Tărtăria Săliștea DA 2134 2134 180

10

Sășciori+Sebeșel+Răchita+Dumbrava+ Caplana + Răhău 

(mun. Sebeș) Săsciori DA 5442 4446 407.8

11 Stâna de Mureș+Găbud Stâna de Mureș DA 187 187 44.56

12 Șugag+Dobra+Mărtinie Șugag DA 2188 2016 151.26

13

Vințu de Jos+Mereteu+Vurpăr+Câmpul Globii+Valea 

Vințului+Pârâul lui Mihai+Valea Globii

Pianu de Jos+Pianu de Sus Vințu de Jos DA 8560 5204 606.88

14

Stremț+Geoagiu de Sus+Geomal+Galda de 

Jos+Oiejdea+Mesentea Galda de Jos DA 5378 4300 421.8

15 Ighiu+Ighel+Bucerdea Vinoasă+Cricău+Craiva+Tibru Ighiu DA 4981 3905 395.73

16

Zlatna+Pârâul Gruiului+Podul lui 

Paul+Suseni+Pătrângeni+Valea Mică+Galați+Feneș 

+Pirita

Meteș+Presaca Ampoiului+Poiana Ampoiului+Văleni Zlatna DA 7634 5380 581.87

17 Albac Albac DA 1900 390 32

18 Horea Horea DA 1800 738+cismele stradale 31

19 Mogos Mogos DA 725 300+cismele stradale 37

20 Poșaga Lunca Arieșul Poșaga DA 130 cismele stradale 50

21 Poșaga de Jos Poșaga de Jos DA 370 cismele stradale 50

22 Ocoliș Lunca Largă Ocoliș DA 120 18+cismele stradale 60

23 Ocoliș Runc Ocoliș DA 500 148+ cismele stradale 44

Bucium Cerbu Bucium DA 500 279 29

24 Bucium  Valea Negrilesei Bucium DA 350 208 19

25 Valea Lupșii Valea Lupșii DA 2898 735 40

26 Lunca Mureșului Lunca Mureșului DA 2400 2400 640


